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Договор № _________
на оказание услуг на проектно-изыскательские работы для проведения капитального ремонта здания, расположенного по адресу: г. Ступино, ул. Некрасова, д. 26/30
	Московская область

г. Ступино
	   «___» _________ 20___ г.

	
	


Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Ступинская детская школа искусств» городского округа Ступино Московской области (МАУДО «СДШИ»), именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице директора Подмарковой Марины Константиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании результатов  проведения конкурса в электронной форме  (Протокол от ___________  № _________), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.
Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги на проектно-изыскательские работы для проведения капитального ремонта здания, расположенного по адресу: г. Ступино, ул. Некрасова, д. 26/30 в соответствии с Техническим заданием (Приложение №5 к Договору), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.
Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет ______ (_____) рублей ___ (___) копеек, ___________ (в том числе НДС – __ процентов, ______ (______) рублей ___ (___) копеек) (далее – Цена Договора), является твердой и определяется на весь срок действия Договора за исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.
Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 

2.3.
Цена Договора указана с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с оказанием услуг и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате услуг сторонних организаций и третьих лиц и других платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.

2.4.
Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема и качества оказываемой услуги и иных условий Договора.  
2.5.
Оплата оказанных услуг производится на основании предъявленного Исполнителем Заказчику счета после подписания Заказчиком Акта о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@, путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг, с учетом положений пункта 2.8 Договора.

2.6. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, при перечислении денежных средств на указанный в Договоре счет Исполнителя, обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг будет считаться исполненной надлежащим образом.
2.7. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
2.8.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки, а также осуществляет перечисление суммы неустойки в доход бюджета городского округа Ступино Московской области на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки. 

3.
Место и сроки оказания услуг
3.1.
Исполнитель осуществляет оказание услуг по адресу: 
Московская область, г. Ступино, ул. Некрасова, д.26/30;
3.2.
Срок оказания услуг: в течение 120 календарных дней с даты подписания договора.

3.3.
Исполнитель вправе досрочно оказать услуги и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Договором порядке.

3.4. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон. 
4.
Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

4.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения оказания услуг, предусмотренных Договором, Исполнитель представляет Заказчику счёт на оплату оказанных услуг и Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.
4.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после предоставления документов указанных в п.4.1 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре.
4.3. По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет Исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении либо с нарочным:

- подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@, либо

- запрос о предоставлении разъяснений относительно оказанной услуги, либо
- мотивированный отказ от принятия оказанной услуги, содержащий перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения.

4.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений относительно оказанных услуг, относящихся к условиям исполнения Договора и (или) отдельным этапам исполнения Договора, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг.

4.5.
Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акта о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@ и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.

5.
Права и обязанности Сторон
5.1.
Заказчик вправе:

5.1.1.
Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2.
Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5.1.3.
В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору принять и оплатить услуги в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.4.
Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг.

5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.
5.1.6. Ссылаться на недостатки услуг, в том числе в части объема и стоимости этих услуг.
5.1.7. Осуществить оплату по настоящему Договору с вычетом из неё соответствующего размера неустойки.
5.2.
Заказчик обязан:

5.2.1.
Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Обеспечить своевременную приёмку оказанных услуг и оплату оказанных услуг надлежащего качества. Оплата принятых услуг надлежащего качества должна быть произведена в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня подписания Заказчиком Акта о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@, при условии своевременного выставления исполнителем счета на оплату оказанных услуг (п. 4.1 Договора).
5.2.3.
При обнаружении несоответствия качества, объема и стоимости оказанных Исполнителем услуг условиям Договора требовать устранения замечаний.
5.2.4.
Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.5. Представлять Исполнителю сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения адреса. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, надлежащим адресом Заказчика будет считаться адрес, указанный в Договоре. 
5.3.
Исполнитель вправе:

5.3.1.
Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@ в установленном Договором порядке.

5.3.2.
Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.
5.3.3.
Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Договора.

5.3.4.
Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями настоящего Договора
5.3.5.
Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.

5.4.
Исполнитель обязан:

5.4.1.
Своевременно и надлежащим образом оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором.

5.4.2. Обеспечивать соответствие оказываемых услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Техническим заданием.

5.4.3.
Обеспечить устранение недостатков, выявленных в ходе оказания услуг, за свой счет.

5.4.4.
Представлять Заказчику сведения об изменении своего адреса и (или) банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса и (или) банковских реквизитов, надлежащим адресом и надлежащими банковскими реквизитами Исполнителя будут считаться адрес и реквизиты, указанные в Договоре.
5.4.5.
Своевременно выставлять счет на оплату оказанных услуг.
5.4.6. Оплатить неустойку (штрафы, пени), предусмотренную Договором, а также убытки, понесенные Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.

5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.
6.
Гарантии

6.1.
Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 Договора.

7.
Ответственность Сторон
7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате оказанных услуг, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате оказанных услуг. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части цены оказанных услуг.
7.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств по Договору, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере ____ (______________________) рублей __ копеек.
Размер штрафа определяется в следующем порядке:

-  2,5 процента цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.
7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пени).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - Цена договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке результатов услуг;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
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- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

[image: image3.wmf]ДП

К =   100%

ДК

´

,
где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа является фиксированным и составляет ____ (_____________________) рублей __ копеек.
Размер штрафа определяется в следующем порядке:

- 10 процентов цены договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей.
7.5.
Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.

7.6.
Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Исполнителем Заказчику документах, несет Исполнитель.
8.
Порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.
8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если:

8.2.1. Исполнитель оказывает услуги ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми.
8.2.2. Исполнитель неоднократно нарушил сроки оказания услуг, предусмотренные настоящим Договором.
8.3. Расторжение настоящего Договора по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты его получения.

8.5. В случае расторжения настоящего Договора Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем услуг, оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Исполнителю за оказанные услуги.

9.
Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.3.
Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.
Порядок урегулирования споров

10.1. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.2. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

10.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

11.
Срок действия, изменение и дополнение Договора
11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «15» декабря 2021 г. включительно, а в части гарантийных обязательств и обязательств по оплате – до их полного исполнения.
11.2. Изменение условий настоящего Договора при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:
11.2.1. При снижении цены настоящего Договора без изменения предусмотренных настоящим Договором объема и качества оказываемых услуг.
11.2.2. При увеличении или уменьшении по предложению Заказчика предусмотренных настоящим Договором объема оказываемых услуг не более чем на 10 (десять) процентов. 
11.2.3 При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на услуги.

11.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Договором, переходят к новому Заказчику.
11.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
12. Особые условия

12.1. Стороны при исполнении Договора:

- составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и иные документы, которыми оформляются:

поставка товара (выполнение работы, оказание услуги), а также отдельные этапы поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) (далее - отдельный этап исполнения Договора), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения Договора;

результаты такой приемки;

мотивированный отказ от подписания документа о приемке;

оплата поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения Договора;

заключение дополнительных соглашений;

направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);

направление решения об одностороннем отказе от исполнения Договора;

- осуществляют обмен электронными документами посредством использования Портала исполнения Контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения Контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент, Приложение 4 к Договору).

12.2. Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Договора:

- назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию 
и осуществление электронного документооборота в соответствии с разделом Договора «Особые условия» (далее – уполномоченные должностные лица);

- обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы при исполнении Договора;

- обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в электронном документообороте ПИК ЕАСУЗ (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом;

- обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ;

- используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов усиленную квалифицированную электронную подпись.

12.3. Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

12.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

12.5. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание сбоя содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Договора, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Договором.

После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием ПИК ЕАСУЗ Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.

Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица либо отказывается от его подписания в порядке, предусмотренном Регламентом.

12.6. Перечень электронных документов, которыми обмениваются Стороны при исполнении Договора с использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится в приложении 3 к Договору.

12.7. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК ЕАСУЗ, в том числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Договора, для Сторон осуществляется безвозмездно.

13.
Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме с нарочным или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в разделе 13 Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала в течение 3 (трёх) рабочих дней. В случае направления уведомлений по почте, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Положения настоящего пункта не применяются для случая, предусмотренного пунктом 8.4 Договора.
13.2.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

13.3.
Неотъемлемой частью Договора является: 

приложение №1 Сведения об объектах закупки

приложение №2 Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты

приложение №3 Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении договора

приложение №4 Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области

приложение №5 «Техническое задание».

14.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК: МАУДО «СДШИ»
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Место нахождения: 142800, Московская область, г. Ступино, проспект Победы, д.18/43
142800, Московская область, г. Ступино, ул. Некрасова, д.26/30
Адрес юридического лица: 142800, Московская область, г. Ступино, проспект Победы, д.18/43


	Место нахождения:
Адрес юридического лица:



	Реквизиты: ИНН 5045023920

КПП 504501001

ОГРН 1035009150263
ОКТМО 46 776 000

БИК 004525987

Банк получателя – ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва

Банковский счет 40102810845370000004

Казначейский счет 03234643467760004800


	Реквизиты:

	Заказчик:
______________ Подмаркова М.К.
М.П. (при наличии)
	Исполнитель:

_____________ (________________)
М.П. (при наличии)

	
	


Приложение №5 к Договору
№ _____ от «___» ____ 20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: оказание услуг на проектно-изыскательские работы для проведения капитального ремонта здания, расположенного по адресу: г. Ступино, ул. Некрасова, д 26/30.
2. Количество оказываемых услуг: в соответствие со сметной документацией (приложение №8 к Извещению) и настоящим техническим заданием.

3. Источник финансирования: Средства бюджета городского округа Ступино

ОКПД2: 71.12.19.100 - Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

КОЗ: 02.32.01.03 - Услуги по разработке проектно-сметной документации для капитального ремонта объекта

4. Срок оказания услуг: 120 календарных дней с момента заключения  Договора.

Разработка проектно-сметной документации и согласование разработанной проектно-сметной документации в ГАУ МО Мособлгосэкспертиза путем проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта.

5. Описание  объекта закупки:
	№
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	Общая информация

	

	1.
	Полное наименование заказчика
	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Ступинская детская школа искусств" городского округа Ступино Московской области (МАУ ДО "СДШИ")

	2.
	Наименование и место расположения объекта
	Двухэтажное здание бескаркасное с подвалом, общей площадью 2 255,7 кв.м. (уточнить проектом) и территория МАУ ДО "СДШИ", адрес: 142800, РФ, Московская область, г. Ступино, ул. Некрасова, д. 26/30, площадь 5198,9 кв.м.

	3.
	Вид работ 
	Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту здания и благоустройству прилегающей территории

	4.
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	5.
	Состав проекта
	Проектная и рабочая документации. 

1. Общая пояснительная записка

2. Планировочная организация земельного участка (Генплан и благоустройство)

3. Архитектурно-строительные решения

4. Конструктивные решения

5. Электроснабжение 

6. Молниезащита и заземление

7. Наружное освещение

8. Водоснабжения и водоотведение (наружное и внутреннее)

9. Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети

10. Сети связи (радио и телевидение, интернет, охранная сигнализация, пожарная сигнализация, видеонаблюдение)

11. Технологические решения

12.  Автоматизация технологического оборудования

	6.
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Земельный участок:

· общая площадь 0,518 Га (5180 кв. м);

· кадастровый номер 50:33:0040160:13;

· категория земель: земли населенных пунктов;

· разрешенное использование: под муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей "детская школа искусств" 

	7.
	Назначение проекта
	Проект капитального ремонта и благоустройства прилегающей территории, сметная и рабочая документация

	8.
	Согласование
	ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».



	9.
	Основные технико-экономические показатели
	Конструктивный тип объекта – стеновой, 1-й этаж не полный каркас;

Этажность – 2 этажа;

Вместимость – 375 мест;

· Общая площадь с подвалом – 2 255,7 кв. м;

· строительный объем – 10 691 куб. м;

· назначение здания: нежилое;

· площадь здания: 1 200,7 кв. м;

· площадь подвала – 283,8 кв. м;

· площадь 1-го этажа – 972,2 кв. м;

· площадь 2-го этажа  999,7 кв. м;

· материал наружных стен здания: кирпичная кладка

	Основные требования к проектным решениям

	10.
	Генплан и благоустройство территории
	Технико-экономические показатели благоустройства выполнить в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства со всеми изменениями и дополнениями.


	
11.
	Основные требования к архитектурно -планировочному решению здания
	Основные объемно - планировочные решения существующего здания сохранить по согласованию с заказчиком.

Существующее здание сложной формы.

Здание двухэтажное с подвалом и чердаком. 

Высота 10,1 м

Здание построено в 1950 году.

Фундаменты ленточные бутобетонные и кирпичные. Междуэтажные перекрытия – из монолитного и сборного железобетона, а также деревянное по деревянным балкам. Наружные стены выполнены из кирпичной кладки. Крыша четырехскатная. Кровля из металлического профнастила. Фасад оштукатурен и окрашен.

Замена трубопровода холодной воды 50 метров, диаметр 80-100 мм.
В проекте предусмотреть обеспечение доступа в здание с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с СП59.13330.2016 и РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Для внутренней отделки помещений применить современные отделочные материалы.

	12.
	Требования к конструктивным решениям
	В ходе капитального ремонта не требуется изменять и/или вмешиваться любым образом в основные несущие конструкции здания, если они соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Требуется разработать минимально необходимое количество технических решений для решения задач капитального ремонта. Подтвердить безопасность принятых технических решений сбором нагрузок и расчетами в части возможных изменений нагрузок на основные несущие конструкции здания. Технические требования должны соответствовать действующим строительным нормам.

Выполнить конструктивные чертежи на капитальный ремонт здания с ремонтом фундамента, стен и перегородок; лестниц, площадок и крылец; перекрытий и покрытий; ремонт и утепление кровли, ремонт фасада, замена окон и дверей; внутренняя отделка стен и потолков; ремонт полов, ремонт ограждения.

Фасад

Вид облицовочного материала и цветовое решение согласовать с заказчиком
 - предусмотреть замену наружных дверей и окон;

- предусмотреть ремонт и окраску фасада, а также крылец.

Стены

· при отделке стен предусмотреть ремонт трещин, оштукатуривание, облицовку ГКЛ, шпаклевку, высококачественную покраску;

· в санузлах и комнатах технического назначения – керамическая плитка на всю высоту;

· установку алюминиевых, малярных уголков                         при выравнивании углов стен дверных и оконных проемов;

·  стены должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую влажную уборку с применением химических веществ;

· при использовании аппликативных элементов должна быть обеспечена устойчивость к истиранию;

· размещение выступающих декоративных элементов должно исключать травматизм, обеспечивать лёгкость в уборке;

отделка стен должна учитывать специфику помещения (в том числе влажность и особенности уборки).

Лестницы

- предусмотреть ремонт лестничных маршей, с заменой поручней

Полы

-    предусмотреть замену полов во всех помещениях с устройством стяжек и выравнивание уровня пола, заменой лаг и дощатого основания;

-      предусмотреть в местах сопряжения разных материалов напольного покрытия монтаж порожков (латунного или из нержавеющей стали);

· в тамбурах, холлах, коридорах предусмотреть напольное покрытие из износоустойчивой нескользкой плитки,  укладку плиточного плинтуса, по периметру укладки плитки;

· в санузлах, душевых, комнатах технического назначения предусмотреть напольное покрытие из нескользящей керамической плитки, специально предназначенной для таких помещений и выполнить гидроизоляцию;

· в комнатах для занятий высококачественный профессиональный линолеум.

Предусмотреть шероховатую (ребристую) поверхность с контрастной полосой на ступеньках лестничных маршей. 

-  при выборе типа покрытий исходить из эксплуатационных воздействий и специальных требований к полам в конкретных помещениях (учитываемые характеристики: оптимальные комфортность и гигиенические условия для эксплуатации, интенсивность механических воздействий, пожаробезопасность, антистатичность, беспыльность, теплоусвоение, звукоизолирующая способность, скользкость, требования к типу материала (при наличии), срок эксплуатации, эстетические характеристики, особенности и интенсивность уборки с применением химических веществ) и климатических условий;

- раскладка и цвет элементов отделки пола должны соответствовать общему интерьерному решению помещений и согласованы с заказчиком.

Потолки

- предусмотреть окраску  красками, устойчивыми к дезинфицирующим средствам;

- при отделке потолков предусмотреть оштукатуривание, шпаклевку потолков везде, где требуется покраска;

- в коридорах, административных помещениях, классах предусмотреть устройство потолка типа «Армстронг» для прокладки коммуникаций;

- предусмотреть встроенные и навесные светильники.

В санитарных узлах предусмотреть реечные подвесные металлические потолки:

- подвесной кассетный (высота, технические и эстетические характеристики должны соответствовать функциональным требованиям каждого помещения в отдельности);

- наилучшие показатели влагостойкости, устойчивости к химическим средствам при влажной уборке, грязеотталкивающих свойств, огнестойкости, антимикробных покрытий, отсутствию деформирующихся элементов, высокого коэффициента светоотражения, наибольший срок эксплуатации из аналогов;

- отсутствие выступающих элементов, приводящих к образованию пыли и загрязнений;

- светильники встроенные (низкое энергопотребление, отсутствие мерцания (коэффициент пульсации - менее 1%), долгий срок службы, высокий световой поток, рассеиватели и отражатели, обеспечение нормативных показателей освещенности, уровней естественного и искусственного освещенияпри комфортной и экономичной эксплуатации для каждого помещения);

- раскладка и цвет кассет потолка и дизайн светильников должны соответствовать общему интерьерному решению помещений.

Двери

- предусмотреть замену  внутренних дверей;

- материал и степень огнестойкости всех дверей предусмотреть в соответствии с действующими противопожарными нормами и по согласованию с заказчиками;

- двери кабин санузлов предусмотреть пластиковыми (ширина дверей должна быть не менее 0,8 метра, в свету); 

- предусмотреть расширение дверных проемов  при необходимости.

Административные и подсобные помещения– двери глухие из деревянного массива.

Высота дверного полотна не менее 2,0 м.

	13.
	Основные требования технологической части проекта
	В раздел «Технологические решения» внести спецификацию представленного заказчиком оборудования, требующего замены. Согласовать оборудование по стоимости (прайс-листы производителей) с заказчиком.

	14.
	Требования к инженерному обеспечению
	Инженерные системы запроектировать в соответствии с требованиями нормативных документов и ведомственных норм.

Отопление и вентиляция

Выполнить проект отопления по факту с учетом установки регулировочных кранов.

Предусмотреть:

- замену внутренней разводки и стояков системы отопления;

- замену радиаторов;

- приборы отопления принять биметаллические секционные, радиаторы расположить под оконными проемами и при необходимости у наружных стен; расчет выполнить в соответствии со СП 60.13330.2012 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»;

- предусмотреть демонтаж заменяемого оборудования системы отопления;

- трубопроводы запроектировать из труб по ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»;

- теплоноситель системы отопления - вода температурный график 115-700С;

- перед каждым радиатором предусмотреть  запорную арматуру для обслуживания системы и терморегулирующие клапана;

- предусмотреть в местах прохождения трубопровода через межэтажные перекрытия и стены установку стальных гильз;

- предусмотреть устройство общеобменной системы вентиляции;

- воздухообмены по помещениям определяются расчетом согласно нормам воздухообмена или по кратностям в соответствии с требованием нормативных документов;

- количество людей по помещениям (для расчета воздухообмена) принять в соответствии с требованиями нормативных документов или по согласованию с Заказчиком;

- предусмотреть воздуховоды систем вентиляции из оцинкованной стали;

- при необходимости на воздуховодах установить огнезадерживающие клапаны в соответствии с действующими нормативными требованиями;

- оборудовать вентиляционные системы регулирующей арматурой для контроля расхода и потока воздуха;

- в качестве воздухораспределительных устройств принять регулируемые вентиляционные решетки и диффузоры.

Водоснабжение и водоотведение

Выполнить рабочую документацию по фактически существующей системе ХВС и ГВС и циркуляционного трубопровода ГВС.

Систему водоснабжения и канализации запроектировать в соответствии с требованиями действующих в данный период времени СНиП, СанПиН и других нормативных документов РФ.

· произвести полную замену санитарно-технических приборов (согласовать с Заказчиком);

· демонтировать  существующий  трубопровод ХВС, ГВС и  циркуляционный  трубопровод ГВС; 

· разводку трубопровода от стояков до сантехприборов  запроектировать           из оцинкованной стали или полипропилена (по согласованию с Заказчиком);

· при проектировании учесть отсечные  краны  на каждом из стояков ХВС, ГВС и циркуляционном  трубопроводе ГВС;

· предусмотреть полную замену трубопроводов канализации до выпуска из здания;

· предусмотреть замену трубопровода до канализационного колодца;

· предусмотреть демонтаж старого оборудования;

· для системы канализации предусмотреть безнапорные трубы из ПВХ  диаметром 110 и 50 мм.

Выполнить рабочую документацию противопожарного водопровода.

· предусмотреть замену вводной трубы диаметром, обеспечивающим расчетные нормы системы пожаротушения:

· предусмотреть трубопровод из оцинкованной стали;

· предусмотреть комплектацию пожарных рукавов и стволов в шкафах.

Силовое электрооборудование и освещение

Проектирование подключения силового электрооборудования и освещения выполнить в соответствии с нормами проектирования для электрооборудования общественных зданий, ГОСТов, Правил устройства электроустановок, Правил эксплуатации электроустановок потребителей, СНиПов, других руководящих и нормативных документов РФ, схем расстановки и спецификации технологического энергопотребляющего оборудования. 

· предусмотреть замену всего электрического оборудования (включая щитовое);

· произвести замену всех кабелей медным кабелем ВВГнг-LS с оболочкой, не распространяющей горение с низким дымогазовыделением;

· предусмотреть демонтаж заменяемого оборудования.

Освещение

· предусмотреть два вида освещения: рабочее и эвакуационное. 

Эвакуационное освещение предусмотреть на путях эвакуации с установкой световых указателей «ВЫХОД» - наклейка зеленого цвета;

· предусмотреть устройство аварийного освещения на путях эвакуации светильниками со встроенными аккумуляторными батареями, освещенность принять согласно СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

· расчет освещенности произвести методом удельной мощности или коэффициента использования;

· предусмотреть замену всех светильников в ремонтируемых помещениях.

Силовые сети

· групповые сети выполнить 3-х (5-ти) - проводными, кабелем с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией (медным кабелем ВВГнг-LS) с оболочкой, не распространяющей горение с низким дымогазовыделением; 

· все электросети запроектировать сменяемыми с прокладкой в тубах, лотках, каналах; 

· электросети прокладывать скрыто в гофрированной трубе за подвесными потолками и в стенах помещений в штробах; 

· при крайней необходимости  (при запрете конструкторов штробить, какой либо участок стены, письменное согласование) кабели прокладывать по стенам в кабель - каналах из самозатухающего ПВХ материала;

· предусмотреть подключение системы вентиляции помещений;

· во всех помещениях установить электрические розетки и выключатели внутреннего исполнения или вмонтированные в короба;

· установить на каждое рабочее место три розетки питания компьютеров и две розетки для другого оборудования (розетки «евростандарт» с технологическим заземлением). Количество и размещение рабочих мест согласовывается с Заказчиком на этапе проектирования;

· установка дополнительных розеток согласовать с Заказчиком;

· применить электрощиты с использованием автоматических выключателей или другое электрооборудование по согласованию с Заказчиком;

· все работы по электропроводке должны выполняться в соответствии с требованиями противопожарной и электробезопасности; 

· после прокладки сетей через стены и перекрытия, отверстия в них заделываются противопожарным материалом;

· в здании применить систему TN-C-S380/220В с глухозаземленной нулевой точкой трансформатора с пятипроводной электрической сетью, сечения нулевых рабочих и нулевых защитных проводников должны быть не менее сечения фазных проводников.

Для защиты людей от поражения электротоком при повреждении изоляции применить: 

· систему уравнивания потенциалов путем заземления всех щитовых устройств, металлических трубопроводов, и другого аналогичного оборудования, которое может оказаться под напряжением при повреждении изоляции электрооборудования;

· устройства защитного отключения (УЗО);

· устанавливать энергосберегающее оборудование с классом потребления электроэнергии «А».

Предусмотреть наружное освещение путем установки уличных прожекторов на фасадах и/или на кровле здания.

Слаботочные системы

Выполнить рабочую документацию на устройства пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Оборудование автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 53325-2012. «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний. Запроектировать АПС в соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказу МЧС России от 31.08.2020 № 628 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» Для АПС предусмотреть адресно - аналоговое оборудование отечественных производителей. Предусмотреть кольцевую структуру подключения шлейфов сигнализации. В каждом помещении предусмотреть не менее двух адресно-аналоговых извещателей. 

Предусмотреть огнестойкие кабели системы АПС (интерфейсные, электропитания и шлейфовые) типа «нгFRLS».

Предусмотреть автоматическую разблокировку электромагнитных замков (при их наличии) на путях эвакуации в случае пожара.

Предусмотреть автоматическое отключение приточно-вытяжной вентиляции       в случае пожара.

Предусмотреть автоматическое управление (закрытие) противопожарными клапанами.

Предусмотреть сигнализацию о положении дымовых клапанов и нормально-открытых противопожарных клапанов («открыто», «закрыто») при их наличии.

Предусмотреть автоматический запуск систем противодымной вентиляции и сигнализацию об их положении («включено», «отключено»).

Предусмотреть автоматический контроль кабельных линий на обрыв и короткое замыкание до приводов клапанов дымоудаления.

Запроектировать СОУЭ в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

Предусмотреть огнестойкие кабели системы СОУЭ (интерфейсные, электропитания и шлейфовые) типа «нгFRLS».

Оборудование СОУЭ должно обеспечивать автоматический контроль соединительных линий. Оборудование должно иметь возможность трансляции сигналов ГО и ЧС, т.е. иметь сопряжение с сигналами ГО и ЧС.

Установка объектовой станции РСПИ «Стрелец-Мониторинг» предназначенной для вывода сигнала на пульт централизованной пожарной охраны.

В составе оборудования СОУЭ предусмотреть мигающие световые оповещатели «ПОЖАР», световые оповещатели «ВЫХОД», «Запасной выход» или световые оповещатели со знаками пожарной безопасности Е03 и Е04 по Изменениям №1 ГОСТ Р 12.4.026-2001. «Государственный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» на кронштейне (подвеске). Установить данные знаки над каждым эвакуационным выходом.

Источники резервированного электропитания должны быть сертифицированы по ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний», и обеспечивать автономную работу системы АПС и СОУЭ не менее трех часов в режиме тревоги и не менее 24 часов в дежурном режиме согласно СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Вывод информации предусмотреть в помещение с постоянным дежурством персонала.

Выполнить проект устройства охранной сигнализации и системы контроля и управления доступом.

Оборудование автоматической охранной сигнализации (ОС), системы контроля и управления доступом (СКУД) должно соответствовать требованиям Р 078-2019 «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, и мест проживания и хранения имущества граждан..

Источники резервированного электропитания должны быть сертифицированы по ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний» и обеспечивать автономную работу системы ОС не менее трех часов в режиме тревоги и не менее 24 часов в дежурном режиме. 

Вывод информации предусмотреть в помещение с постоянным дежурством персонала на этаже, а также на существующую систему охраны здания (в помещение охраны здания). 

В случае применения единого информационного центра (ПЭВМ) для систем ОПС и  ОС предусмотреть гальваническую развязку информационных линий.

Предусмотреть организацию пропускного режима на основном входе в здание посредством СКУД. 

Видеонаблюдение

Выполнить рабочую документацию на устройство системы видеонаблюдения в соответствии с требованиями нормативных документов и с возможностью последующей интеграцией в систему «Безопасный регион».

Расположение и тип видео камер согласовать с заказчиком.

Дренаж и гидроизоляция

Предусмотреть решения по сбору и отводу дренажных вод (при необходимости) с учетом сложившихся топографических, инженерно - геологических, метеорологических и климатических условий земельного участка, сведений о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании, конструктивных и технических решений подземной части школы.

Заземление

Предусмотреть решение по выполнению заземляющего устройства в соответствии с ПУЭ-7 п.1.7.49-1.7.90 Заземление и защитные меры электробезопасности.
Благоустройство

Разработать раздел благоустройства прилегающей территории по согласованию с Заказчиком.

	15.
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности ММГ населения
	Предусмотреть доступ инвалидов и маломобильных групп населения на 1 этаж здания в соответствии с действующими нормами РФ. На 1 этаже предусмотреть кнопку вызова администратора для оказания помощи ММГН.

	16.
	Энергоэффективность

(разработка энергетического паспорта здания)
	Разработать раздел энергоэффективности с энергетическим паспортом здания

	17.
	Требование по составлению сметной документации
	Сметную документацию капитального ремонта по объекту разработать в расценках нормативной базы ТСНБ-2001 в текущих ценах на момент выпуска проектной документации. 
Включить в сводную смету затраты:

· на временные здания и сооружения, пусконаладочные работы;

· затраты на авторский надзор;

· затраты на строительный контроль.

Представить прайс-листы на оборудование в составе сметной документации.

Сметная часть на электронном носителе должна быть в формате, позволяющем просматривать и корректировать ее в программе «ВизардСофт», и в формате «Excel».

	18.
	Условия оказания услуг 
	- разработка проектно - сметной документации (локально-сметного расчета, дефектных ведомостей) для проведения капитального ремонта выполняется силами проектной организации, имеющей допуск СРО на осуществление данного вида деятельности;

- согласование всех решений с Заказчиком на стадии составления сметной документации;

- использование инструментов и оборудования Исполнителя, имеющего ежегодную метрологическую поверку;

- ответственность Исполнителя за качество и конечный результат работ;

- проектно-сметные работы выполняются Исполнителем на лицензионном программном обеспечении;

- выполнение работ в строгом соответствии с заданием;

- самостоятельно (за счет собственных средств) выезжать на объект для проведения осмотра и обследования;

- при расчете используемых для ремонта строительных материалов провести уточнение линейных размеров ремонтируемых площадей и проемов.

	19.
	Технические условия, исходная и разрешительная документация
	Исходная и разрешительная документация для проектирования передается Заказчиком.

	20.
	Требования о согласовании проектных решений
	Основные проектные решения согласовать с Заказчиком до сдачи ПСД.

Проект в полном объеме предоставить на согласование в установленном порядке.

Обеспечить получение положительного заключения Государственной экспертизы сметной и проектной документации.

	21.
	Количество экземпляров проектно - сметной документации (в т.ч. в электронном виде, передаваемой Заказчику
	Оформление документации выполнить в соответствии с Поправками к ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 

Проектную и рабочую документацию предоставить в 4-х экземплярах на бумаге в распечатанном виде и на электронном носителе в формате *.dwg,, *.docx и *.pdf. Сметную документацию предоставить в 4-х экземплярах на бумаге в распечатанном виде и на электронном носителе в формате *.dwg,, *.docx и *.pdf.  Прайс-листы на применяемые материалы и оборудование предоставить отдельным разделом. Таблица технических параметров эквивалентных материалов применяемых при проектировании объекта, кроме оборудования в формате текстового редактора.

В электронном виде (компакт-диск) – 1 (один) экземпляр в полном объеме.

	22.
	Требования по составлению сметной документации
	1. Состав сметной документации:

- Локальные сметные расчеты;

- Объектный сметный расчет.

2. Локальные сметные расчеты выполнить на основании ПД (РД), утвержденной ведомости объемов работ ресурсно-индексным методом с применением актуальных ГЭСН (для Московской области), с пересчетом в текущие цены индексами, разработанными Минстроем РФ на момент составления и подачи сметной документации в Государственную экспертизу.

3. Согласовать сметную стоимость капитального ремонта в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ (ч.12.2 ст.48) и постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.

	23.
	Экспертиза проектно-сметной документации
	В качестве результата выполнения оказания услуг Исполнитель в рамках договора производит согласование сметной документации государственной экспертизой ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» путем получения положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и положительного заключения на проект. Стоимость экспертизы оплачивает Исполнитель.

Положительное заключение Исполнитель передает Заказчику.

	24.
	Требования к Исполнителю
	Наличие свидетельств СРО о допуске (подтвержденные выписками из реестров членов саморегулируемых организаций, действующими на момент проведения конкурса) к выполнению работ по:

- проектированию;


Общие требования к результату оказанных услуг: результатом работы является разработанная проектно-сметная документация, выполненная согласно строительным нормам и правилам, нормативным документам в области проектирования и строительства, действующему законодательству РФ, в том числе:

- СП 118.13330.2016. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009";

- СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

- СП 41-101-95. «Проектирование тепловых пунктов»;

- СП 1.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

- СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 626)

- СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 05.07.2011 N 320).

	ЗАКАЗЧИК:


	исполнитель:

	_________________ /_______________/  
«___» ______ 20__ г.

М.П. (при наличии)
	_________________ /_______________/

«___» ______ 20__ г.

М.П. (при наличии)


