Приложение №5 

к Договору №________ от _____________

Техническое задание
Техническое обслуживание и текущий ремонт зданий и помещений МАОУ Гимназия № 6 городского округа Красноармейск Московской области на 2021 год.

Предмет закупки: Техническое обслуживание и текущий ремонт здания и помещений по адресу: Московская область, г. Красноармейск, мк-н Северный дом 24 на 2021 год.
Сроки оказания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2021 года.

Место оказания услуг: Московская область, Красноармейск, мк-н Северный дом 24.
КОЗ: 03.20.04.01 : Работы по техническому обслуживанию (содержанию) школы
ОКПД: 41.20.40.900 : Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки
1. Общие положения

1.1.Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций здания состоит из работ, способствующих предупреждению износа и сохранению заданных эксплуатационных показателей всех элементов здания:

- фундамента и стен подвалов;

- стен здания;

- перекрытий;

- полов;

- перегородок;

- чердаков;

- водоотводящих устройств;

- окон, дверей, лестниц.


1.2. Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования заключается в проведении работ на системах:

- теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения);

- вентиляции;

- водопровода и канализации;

- внутридомового и наружного электроснабжения;

- тепловых пунктов (текущий ремонт):


1.3. При проведении работ используются материалы Исполнителя. Стоимость и образцы применяемых материалов согласовываются с ответственным лицом со стороны Заказчика.


1.4. Выполнение работ осуществляется в соответствии с заявками на текущие, аварийные и непредвиденные работы. 

2.Основные технические требования.


При выполнении работ должны неукоснительно соблюдаться все нормы действующего законодательства в части правового регулирования выполняемых работ, с соблюдением требований СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, ПУЭ, ПТЭПП, Охраны Труда, Технике безопасности, Промышленной безопасности.


Техническое обслуживание и текущий ремонт здания и помещений осуществляется в условиях действующего учреждения, с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций.

ПЕРЕЧЕНЬ 

и сроки выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту здания и помещений

1. Осмотры (обследования) здания,  инженерных систем и оборудования с целью выявления неисправностей конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования здания. Организация их устранения, а также накопление информации для определения объемов и планирования текущего и капитального ремонтов.
	№
	Элементы  и помещения здания
	Количество осмотров в год
	Примечание

	1.
	Крыши
	2
	В период подготовки к сезонной эксплуатации

	2.
	Внутренняя и наружная отделка

Фасады
	1
	В период подготовки к сезонной эксплуатации


	3.
	Системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления

Инженерное оборудование и коммуникации здания (с оформлением акта готовности)
	1

1
	Осмотр систем центрального отопления  проводится в отопительный сезон 

В период подготовки к отопительному сезону

	4.
	Тепловые воды
	2
	

	5.
	Электрооборудование

электропроводка в коробах

светильники
	2


	В период подготовки к сезонной эксплуатации (весна, осень)

	6.
	Вентиляционные каналы
	1
	Перед началом отопительного сезона

	7.
	Вспомогательные помещения здания (лестничные клетки, подвалы, технические подполья, коллекторы) с проверкой состояния оборудования и коммуникаций, расположенных в них.
	1
	В период подготовки к сезонной эксплуатации 

	8.
	Полы
	12
	

	9.
	Перила и ограждающие решетки на окнах лестничных клеток
	1
	По графику

	10.
	Внешнее благоустройство здания, отмостки, входы в подъезды, тамбуры
	1
	В период подготовки к сезонной эксплуатации 


   Помещения здания, его конструктивные элементы, инженерные системы также подлежат осмотру после  аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера.

1. Наладка инженерного оборудования здания

	№
	Наименование работ
	Периодичность работ и сроки их выполнения

	1.
	Наладка сантехнического оборудования:

- смена прокладок у водоразборной и водозапорной арматуры;

- набивка сальников у водозаборной  и водозапорной арматуры;

-   разборка, прочистка и сборка вентилей;

- ремонт смывных бачков со сменой шаровых кранов, груш, поплавков;

- регулировка смывных бачков с устранением утечки;

- прочистка с ершением внутренней канализации до колодца на выпуске, включая сифоны сантехнических приборов;

-  смена манжетов унитазов. 
	1 раз в год,

а также при возникновении аварийных ситуаций

(в течение 2 часов после подачи заявки в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя)

По мере необходимости в течение смены

	2.
	Замена санитарно-технического оборудования (унитазов, раковин, умывальников, и др.)
	По мере необходимости в течение смены

	3.
	Установка дополнительных водоразборных кранов, сместителей, очистителей, электроводонагревателей и другого оборудования.
	По мере необходимости в течение смены

	4.
	Наладка и ремонт  электрооборудования кабинетов и вспомогательных помещений (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов, чердаков):

- ремонт, замена электропроводки;

- смена светильников;

- ремонт светильников люминесцентных с заменой стартеров и ламп ЛД;

- ремонт полугерметичной осветительной аппаратуры;

- ремонт светильников с заменой ламп накаливания и патронов;

- смена автоматов, переключателей пакетных, устройств защитного отключения (УЗО), выключателей и отдельных участков электропроводки;

- ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств.
	1 раз в год,

а также при возникновении аварийных ситуаций

(в течение 2 часов после подачи заявки в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя)

По мере необходимости в течение смены

	5.
	Установка, ремонт замена индивидуальных приборов учета расхода тепла, холодной и горячей воды
	По мере необходимости


2. Подготовка здания и  инженерных систем к сезонным условиям эксплуатации.

	№
	Виды работ
	Срок выполнения

	1.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
	Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период:

Укрепление водосточных труб, колен и воронок. Снятие с воронок наружных водостоков, установленных на зиму крышек-лотков. Снятие пружин и доводчиков на входных дверях.

Пуск системы центрального отопления.

Переключение внутреннего водостока на зимний режим работы.

Приведение в порядок подвальных помещений.

Ремонт полов в подвалах и на лестничных клетках.

Непредвиденные работы.
	

	2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.


	Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период:

Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления.

Укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-измерительными приборами.

Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре.

Остекление и закрытие чердачных слуховых окон.

Приведение помещений подвалов, техподполий, технических коридоров в соответствие с требованиями Правил безопасности, ограждение приямков в подвалах, восстановление освещения во взрывобезопасном исполнении, герметизация вводов  инженерных коммуникаций.  

Ремонт, утепление и прочистка дымовых и вентиляционных каналов.

Замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, ремонт входных дверей и дверей вспомогательных помещений.

Установка крышек-лотков на воронках наружного водостока.

Устранение причин подтопления подвальных помещений.

Консервация поливочных систем.

Переключение внутреннего водостока на зимний режим работы.

Утепление бойлеров.

Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок.

Непредвиденные работы.
	Работы по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период выполняются к 15 сентября.


   При завершении работ по подготовке  к сезонной эксплуатации оформляется «Акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительный период 2021-2022 годов».

3. Выполнение работ по устранению аварийных ситуаций,

по результатам осмотров (обследований).

К работам аварийного характера здания относятся:

повреждения трубопроводов систем инженерного оборудования здания во вспомогательных и бытовых помещениях, приводящие к нарушению функционирования систем и повреждению помещений;

выходы из строя запорной, водоразборной  и регулировочной  арматуры систем инженерного оборудования здания во вспомогательных и бытовых помещениях, приводящие к нарушению функционирования систем;

засоры канализации в бытовых и вспомогательных помещениях, приводящие к затоплению помещений;

поступление воды в бытовые и вспомогательные помещения;

выход из строя оборудования ВРУ, повреждения электрических кабелей, отключение электроэнергии в здании, помещениях.

Работы по аварийно-техническому обслуживанию включают:

прибытие специалистов на место аварии в течение 15 мин. После получения сообщения от диспетчера;

принятие мер по немедленной локализации аварии;

проведение необходимых ремонтных работ, исключающих повторение аварии.

Сроки устранения аварийных ситуаций,  неисправностей, выявленных при осмотрах, и выполнении заявок заказчика

	№
	Наименование работ
	Предельный срок исполнения

	1.
	Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, замена прокладок, набивка сальников у водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов.
	В течение 2-х часов

	2.
	Устранение течи или смена гибкой подводки присоединения сантехприборов, смена выпусков, переливов сифонов, участков трубопроводов к сантехприборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раструбов, регулировка смывного бачка с устранением утечки, укрепление сантехприборов.
	В течение 1-го часа

	3.
	Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов с проверкой исправности канализационных вытяжек.
	В течение 1-го часа

	4.
	Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное  функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания, замена при течи отопительных приборов, крепление трубопроводов и приборов, мелкий ремонт теплоизоляции.
	В течение 2-х часов

	5.
	Устранение неисправностей электротехнических устройств: протирка и смена перегоревших электролампочек, смена и ремонт штепсельных розеток; выключателей, автоматов, рубильников, устройств защитного отключения (УЗО), мелкий ремонт электропроводки и др. во вспомогательных  помещениях.
	В течение 1-го часа

	6.
	Проверка и восстановление заземления оболочки электрокабеля и ванн, замеры сопротивления изоляции проводов. 
	В течение смены

	7.
	Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен, витражных и витринных заполнений, стеклоблоков во вспомогательных помещениях:

В зимнее время

В летнее время
	В течение 2-х часов          

В течение смены 

	8.
	Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее разрушению
	5 суток (с немедленным принятием мер безопасности)

	9.
	Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в сантехузлах
	3 суток

	10.
	Устранение неисправности электроснабжения (короткое замыкание и др.)  здания.
	Не более 1-го часа

	11.
	Текущий ремонт помещений (окраска, побелка, оклейка обоями, замена оконных и дверных приборов, вставка окон, настилка линолеума, установка дверей, вставка замков, ручек, облицовка стен и полов керамической плиткой)
	По мере необходимости


Перечень основных работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту здания и объектов 

Фундаменты и стены подвальных помещений

1. Восстановление отдельных гидроизоляционных участков стен подвальных помещений.

2. Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд.

3. Усиление (устройство) фундаментов под оборудование, (вентиляционное, насосное).

4. Устройство (заделка) вентиляционных продухов, патрубков.

5. Ремонт приямков, входов в подвал.

6. Герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья.

7. Установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями.

Стены

1. Заделка трещин, расшивка швов, восстановление, облицовки и перекладка отдельных участков кирпичных стен.

2. Герметизация стыков элементов полносборных здания и заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей.

3. Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд.

4. Смена отдельных венцов, элементов каркаса, укрепление, утепление, конопатка пазов, смена участков обшивки деревянных стен.

5. Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов.

6. Утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях.

7. Устранение сырости, продуваемости.

8. Прочистка и ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств.

Перекрытия

1. Временное крепление перекрытий.

2. Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий.

3. Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях.

4. Утепление верхних полок стальных балок на чердаке и их окраска.

5. Дополнительное утепление чердачных перекрытий с добавлением нового материала.

Крыши

1. Антисептическая защита деревянных конструкций.

2. Укрепление и замена водосточных труб и мелких покрытий архитектурных элементов по фасаду.

3. Замена или ремонт выходов на крышу, слуховых окон и специальных люков.

Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные конструкции

1. Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных, дверных витражных или витринных заполнений (деревянных, металлических и др.).

2. Постановка доводчиков, пружин, упоров и пр.

3. Смена оконных и дверных приборов.

4. Замена разбитых стекол, стеклоблоков.

5. Врезка форточек.

Перегородки

1. Укрепление, усиление, смена отдельных участков перегородок.

2. Заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных участков.

3. Улучшение звукоизоляционных свойств перегородок (заделка сопряжений со смежными конструкциями и др.).

Лестницы, крыльца

1. Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок.

2. Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков.

3. Частичная замена и укрепление металлических перил, 

4. Восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы.

5. Частичная или полная замена поручней лестничных ограждений.

6. Ремонт входной группы (входной блок, тамбур).

Полы

1. Замена отдельных участков покрытия полов.

2. Замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах с полной сменой покрытия.

3. Заделка выбоин, трещин в цементных, бетонных, асфальтовых полах и основаниях под полы.

Внутренняя отделка

1. Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами.

2. Восстановление облицовки стен керамической и другой плиткой отдельными местами.

3. Восстановление и укрепление лепных порезок и розеток, карнизов.

4. Все виды штукатурно-малярных работ во всех помещениях.

Наружная отделка

1. Масляная окраска окон, дверей, ограждений балконов, парапетных решеток, водосточных труб, цоколя.

Центральное отопление

1. Смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры.

2. Установка (при необходимости) воздушных кранов.

3. Утепление труб, приборов, расширительных баков, вантузов.

4. Смена контрольно-измерительных приборов.

5. Замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности.

6. Восстановление разрушенной тепловой изоляции.

7. Гидравлическое испытание и промывка системы.

8. Промывка отопительных приборов и в целом систем отопления.

9. Регулировка и наладка систем отопления.

10. Консервация и запуск систем центрального отопления;

Вентиляция

1. Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробок, шахт, камер, воздуховодов.

2. Замена вентиляторов, воздушных клапанов и другого оборудования.

3. Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб.

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
(внутридомовые системы)

1. Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров, прочистка дворовой канализации, дренажа.

2. Смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей запорной арматуры.

3. Утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаках.

4. Замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки дворов и улиц.

5. Замена внутренних пожарных кранов.

6. Ремонт и замена отдельных насосов и электромоторов малой мощности.

7. Замена отдельных узлов или водонагревательных приборов для ванн, укрепление и замена дымоотводящих патрубков; очистка водонагревателей и змеевиков от накипи и отложений.

8. Прочистка дворовой канализации, дренажа.

9. Антикоррозийное покрытие, маркировка.

10. Ремонт или замена регулирующей арматуры.

11. Промывка систем водопровода, канализации.

12. Замена контрольно-измерительных приборов.

Электротехнические и слаботочные устройства

1. Замена неисправных участков электрической сети здания, а также устройство новых.

2. Замена вышедших из строя выключателей, штепселей, розеток и др.

3. Замена вышедших из строя светильников.

4. Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов, электроплит.

5. Замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением здания.

6. Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок технических устройств.

7. Замена приборов учета.

Техническое обслуживание узлов учета приборов тепловой энергии

Исполнитель обязан руководствоваться при оказании услуг: Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", Федеральным законом РФ от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Исполнитель обязан осуществлять:

- внешний осмотр Оборудования, проверка сохранности пломб;

- контроль технического состояния и работоспособности Оборудования, надежности функционирования блоков приборов, проверка технических средств на отсутствие дефектов, сбоев, аварий, нештатных ситуаций и т.д.;

- отслеживание критериев работоспособности Оборудования, объективности данных измерений и информирование Заказчика о возникающих нештатных ситуациях (критерием работоспособности считается работа Оборудования в пределах погрешностей измерения расхода тепловой энергии, регламентированных заводом-изготовителем и действующими «Правилами учета»);

- регулирование настроек работы Оборудования и процесса теплопотребления в соответствии с требованиями заводов-изготовителей, техническими условиями и температурными графиками ресурсоснабжающих организаций;  

- формирование и предоставление ресурсоснабжающим организациям и Заказчику отчетов (распечаток ведомостей показаний) ресурсопотребления для проведения отчетности в установленные сроки (при необходимости и в электронном виде);

- ежемесячный мониторинг параметров (суточных, часовых) потребления тепловой энергии;

- предоставление рекомендаций Заказчику по режимам теплопотребления, эксплуатации Оборудования, энергоэффективным мероприятиям, плановой замене и модернизации систем и Оборудования, консультационное содействие по вопросам приобретениям необходимого Оборудования, запасных частей и их аналогов; 

- отслеживание сроков метрологической поверки Оборудования и своевременное информирование Заказчика о наступлении очередного срока поверки; 

- проверка исправности подходящих к Оборудованию коммуникаций (сигнальных кабелей и электропитания), правильности соединений и состояния коммутационных проводов и кабелей, протяжка электроконтактов на клемных соединениях;

- проводить профилактические и ремонтные мероприятия (чистка, смазка, проверка уровня масла в термометрах, герметичности соединений, замена и ремонт мелких деталей без разборки  основных узлов и механизмов, не требующих проведения повторной метрологической поверки, монтаж/демонтаж обслуживаемого оборудования при необходимости поверки, проведения ремонтных работ и замены оборудования, замена  предохранителей,  замена элементов питания,  очистка внутренней поверхности электродов расходомеров и т.д.), необходимость которых возникает в процессе эксплуатации Оборудования, пуско-наладочные работы;

- ежегодная сдача в эксплуатацию ресурсоснабжающим организациям с оформлением «Акта допуска в эксплуатацию узла учета»;

- проведение инструктажа по правилам эксплуатации Оборудования представителю Заказчика, назначенного ответственным за эксплуатацию Оборудования;

- прибытие на место расположения Оборудования, в течение трех дней после поступления заявки Заказчика и/или обнаружения на автоматизированном диспетчерском пункте сбоя в работе Оборудования для   выяснения причин неисправности и принятие доступных мер для их устранения. О возможности или невозможности устранения неисправности необходимо оповестить ответственного представителя Заказчика и сделать соответствующую запись в журнале учета сведений о функционировании Оборудования. В случае необходимости проведения ремонтных работ, в течение 10-ти (Десяти) календарных дней составить и передать Заказчику извещение о перечне Оборудования и запасных частей, утративших эксплуатационные свойства и подлежащих замене и работ необходимых для поведения;

-периодичность обслуживания 1 раз в месяц.

Уборка кровли от снега

Оказание услуг производится по заявке заказчика, в зависимости от погодных условий, по мере выпадения снега и образования наледи, сосулек. Вывоз снега с прилегающей территории здания осуществляется также по заявке Заказчика, не менее 2 раз. Количество заявок зависит от погодных условий. 
 Оказание услуг включает в себя:

- бережную очистку всей площади кровли здания от выпавшего снега (крыша – плоская, здание – 3 этажа, 4 этажа);

- организацию места сброса, установка ограждающих конструкций, контроль;

- уборку тротуаров, дворовой территории от снега и снежно-ледяных образований, сброшенных с крыши, путем рыхления, сгребания, сбора, а также погрузки, вывоза и размещения в специально предназначенных местах (специальных полигонах). 

 Услуги по очистке кровли от снега оказываются в том числе методом промышленного альпинизма с применением необходимого оборудования. 

Исполнитель обязан обеспечивать заказчику беспрепятственный доступ на крышу во время оказания услуг для проверки хода и качества их исполнения.

 Исполнитель обязан допустить к оказанию услуг на Объекте обученный и аттестованный персонал:

- имеющий профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы на высоте;

- не моложе 18 лет;

- прошедший медицинский осмотр без противопоказаний к выполнению работы на высоте;

- прошедший обучение безопасным методам и приемам работы;

- получивший соответствующие удостоверения;

- прошедший обучение и проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда.

- имеющий стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего; 

- работники должны проходить обучение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Исполнитель перед началом уборки снега должен предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих квалификацию и стаж работников исполнителя и дающих им право работы на высоте, а также копии специальных разрешений на вывоз снега и копию договора на складирование снега на специальных полигонах. 

Очистку кровли от снега следует производить только деревянными или пластмассовыми лопатами, не допускается применение металлического инструмента (ломов, молотков, перфораторов, ледорубов, топоров и др.) для скалывания льда, образовавшегося на отдельных участках кровли.

Очистку кровли следует производить от конька к карнизу равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков кровли. Запрещается начинать очистку кровли от снега с краев.

Для предохранения кровельного покрытия от повреждений снег убирается с крыш не полностью, а оставляется слой толщиной примерно 5 см. По этим соображениям с кровли не снимается и тонкий слой льда, за исключением свесов, где полная очистка необходима для предупреждения образования наледей и сосулек.

 Услуги по сбору снега на территории оказываются работниками исполнителя, а также привлеченными им рабочими (далее – рабочие), в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, а также в соответствии с условиями, установленными настоящим Техническим заданием.

 Снег, очищаемый с территории, подлежащей уборке, складируется таким образом, чтобы были обеспечены проход пешеходов, проезд автотранспорта, доступ к инженерным коммуникациям и сооружениям. 

 Исполнитель обеспечивает окончательную уборку мест складирования снега.

 Ширина сформированного снежного вала не должна превышать 1 м., в случае превышения указанной нормы своевременно обеспечивается вывоз снега.

Погрузка и вывоз снега на приемные пункты производится до полного удаления снега. Вывоз снега осуществляется в течение 2-часов после окончания очистки кровли.

Механизированная уборка снега

- услуги оказываются Исполнителем с применением собственной или привлеченной механизированной уборочной техники и оборудования, позволяющими в установленный срок осуществить уборку и вывоз снега;

- производиться полная очистка выпавшего снега до его уплотнения в течение дня, когда Исполнителем производиться уборка;

- услуги оказываются на основании заявки заказчика;

- В случае порчи имущества Заказчика (повреждения насаждений и построек на территории и пр.) Исполнитель несет ответственность и обязуется возместить ущерб Заказчику или провести ремонт за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки с составлением дефектной ведомости. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным средством, при оказании услуг, несет Исполнитель.

- При постановке транспортного средства на ремонт, а также в случаях возникновения аварийных ситуаций с транспортным средством Исполнителя, Исполнитель обязан в кратчайший срок заменить выбывший транспорт.

Прочие работы

1. Укрепление и устройство металлических решеток, ограждающих окна подвальных помещений, козырьков над входами в подвал.

2. Восстановление и устройство новых переходов на чердаке через трубы центрального отопления, вентиляционные короба и др.

Приложение к Техническому заданию

Перечень работ по техническому обслуживанию и  текущему ремонту  здания и помещений

(без учета стоимости расходных материалов, запасных частей, узлов, деталей и оборудования)

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Стоимость за ед. измерения, руб. (с учетом коэффициента снижения)

	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

	1
	Ремонт смесителя с заменой прокладки или кран-буксы
	шт.
	

	2
	Ремонт смесителя с заменой гусака/шланга/душевой лейки
	шт.
	

	3
	Ремонт запорной арматуры в системе отопления и водоснабжения d15 – 50
	шт.
	

	4
	Ремонт запорной арматуры в системе отопления и водоснабжения d 80 – 100 без снятия с системы
	шт.
	

	5
	Ремонт запорной арматуры в системе отопления и водоснабжения d 80 – 100 со снятием с системы
	шт.
	

	6
	Ремонт смывного бачка с заменой запорной арматуры и прокладок
	шт.
	

	7
	Ремонт смывного бачка с заменой шарового клапана и прокладок
	шт.
	

	8
	Ремонт насосного оборудования в системе отопления, водоснабжения и вентиляции
	шт.
	

	9
	Ремонт унитаза с заменой прокладок, манжет и креплений
	шт.
	

	10
	Ремонт раковин и душевых поддонов с заменой сливной арматуры и прокладок
	шт.
	

	11
	Регулировка ГВС и ХВС в системах водоснабжения
	шт.
	

	12
	Регулировка запорной арматуры смывного бачка 
	шт.
	

	13
	Врезка трубопровода в существующую сеть до 100 мм
	шт.
	

	14
	Замена смесителя
	шт.
	

	15
	Замена смесителя  с душевой лейкой
	шт.
	

	16
	Замена аэратора на гусаке смесителя
	шт.
	

	17
	Замена сливной арматуры (сифон, гофра) 
	шт.
	

	18
	Замена сливной арматуры ванны (сифон и пр.)
	шт.
	

	19
	Замена гибких подводок / шлангов душевых
	шт.
	

	20
	Замена маховиков смесителя / душевых леек
	шт.
	

	21
	Замена сливного шланга стиральной и посудомоечной машин
	шт.
	

	22
	Замена раковина / душевого поддона
	шт.
	

	23
	Замена унитазов 
	шт.
	

	24
	Замена подвесного унитаза с разбором инсталяции
	шт.
	

	25
	Замена смывных бачков 
	шт.
	

	26
	Замена сидений к унитазам 
	шт.
	

	27
	Замена ванны
	шт.
	

	28
	Замена душевой кабины
	шт.
	

	29
	Замена насосного оборудования в системе отопления, водоснабжения и вентиляции
	шт.
	

	30
	Замена фильтра грубой очистки (грязевики) с фланцевым соединением на системе водоснабжения d 50-100
	шт.
	

	31
	Замена фильтра с резьбовым соединенинем d 15-40
	шт.
	

	32
	Замена фильтра тонкой очистки (картриджи)
	шт.
	

	33
	Замена редуктора давления с резьбовым соединением
	шт.
	

	34
	Замена счетчика - индивидуального механического прибора учета ХВС и ГВС
	шт.
	

	35
	Замена расходомера с резьбовым соединением на системах водо-теплоснабжения
	шт.
	

	36
	Замена расходомера с фланцевым соединением на системах водо-теплоснабжения
	шт.
	

	37
	Замена манометров / термометров
	шт.
	

	38
	Замена полотенцесушителя
	шт.
	

	39
	Замена кухонной мойки
	шт.
	

	40
	Замена кухонной мойки на 2 отделения
	шт.
	

	41
	Замена радиаторов любых типов
	шт.
	

	42
	Замена радиаторных пробок
	шт.
	

	43
	Замена воздухоотводчиков/ кранов Маевского на радиаторах
	шт.
	

	44
	Замена терморегуляторов на системах водо-теплоснабжения
	шт.
	

	45
	Замена шарового крана d 15-32
	шт.
	

	46
	Замена шарового крана d 40-50
	шт.
	

	47
	Замена задвижек d 50-80 мм
	шт.
	

	48
	Замена задвижек d 100 мм
	шт.
	

	49
	Замена клапанов обратных муфтовых d до 20 мм
	шт.
	

	50
	Замена клапанов обратных муфтовых d до 32 мм
	шт.
	

	51
	Замена клапанов обратных муфтовых d до 50 мм
	шт.
	

	52
	Замена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб d до 50 мм
	м.
	

	53
	Замена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб d до 100 мм
	м.
	

	54
	Замена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб на полимерные d до 50 мм
	м.
	

	55
	Замена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб на полимерные d до 100 мм
	м.
	

	56
	Замена внутренних трубопроводов из стальных труб d до 15 мм
	м.
	

	57
	Замена внутренних трубопроводов из стальных труб d до 20 мм
	м.
	

	58
	Замена внутренних трубопроводов из стальных труб d до 25 мм
	м.
	

	59
	Замена внутренних трубопроводов из стальных труб d до 40 мм
	м.
	

	60
	Замена внутренних трубопроводов из стальных труб d свыше 63 мм
	м.
	

	61
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл – полимерные трубы d до 15 мм
	м.
	

	62
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл – полимерные трубы d до 20 мм
	м.
	

	63
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл – полимерные трубы d до 25 мм
	м.
	

	64
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые ППР трубы d до 25 мм
	м.
	

	65
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые ППР трубы d до 40 мм
	м.
	

	66
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые ППР трубы d до 63 мм
	м.
	

	67
	Замена канализационных труб ПВХ d до 50 мм
	м.
	

	68
	Замена канализационных труб ПВХ d до 100 мм
	м.
	

	69
	Замена сгонов у трубопроводов d до 20 мм
	шт.
	

	70
	Замена сгонов у трубопроводов d до 32 мм
	шт.
	

	71
	Замена сгонов у трубопровода d до 63 мм
	шт.
	

	72
	Крепление сантехнического прибора
	шт.
	

	73
	Прочистка внутренней канализационной сети
	м.
	

	74
	Прочистка внутренней канализационной сети  с разбором фасонных частей
	м.
	

	75
	Прочистка дворовой канализационной сети
	м.
	

	76
	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания
	шт.
	

	77
	Прочистка сантехнических приборов (системы слива, сифоны, гофры)
	шт.
	

	78
	Прочистка приборов учета со снятием с системы водо-теплоснабжения
	шт.
	

	79
	Отключение стояка водо-теплоснабжения
	шт.
	

	80
	Слив и наполнение системы отопления, ГВС и ХВС с осмотром 
	шт.
	

	81
	Монтаж труб из полипропилена d до 32 мм
	м.
	

	82
	Монтаж труб из полипропилена d до 63 мм
	м.
	

	83
	Монтаж труб из металлопласта d до 32 мм
	м.
	

	84
	Монтаж труб из металлопласта d до 63 мм
	м.
	

	85
	Монтаж соединительного элемента (пайка) d до 32 мм
	шт.
	

	86
	Монтаж соединительного элемента (пайка) d до 63 мм
	шт.
	

	87
	Установка смесителя
	шт.
	

	88
	Установка смесителя с душевой лейкой
	шт.
	

	89
	Установка унитаза любого типа без подготовки с подключением
	шт.
	

	90
	Установка раковины без подготовки с подключением
	шт.
	

	91
	Установка душевого поддона на каркас без подготовки
	шт.
	

	92
	Установка ванны без подготовки с подключением
	шт.
	

	93
	Установка фартука под ванной
	шт.
	

	94
	Установка кухонной мойки
	шт.
	

	95
	Установка насосного оборудования в системе отопления, водоснабжения и вентиляции
	шт.
	

	96
	Установка воздухоотводчиков автоматических на системе отопления или ГВС
	шт.
	

	97
	Установка кранов «Маевского» / воздухоотводчиков ручных
	шт.
	

	98
	Установка хомута с резиновой прокладкой с применением герметика типа «холодная сварка»
	шт.
	

	99
	Установка шаровых кранов d 15-32 мм
	шт.
	

	100
	Установка шаровых кранов d 40-50 мм
	шт.
	

	101
	Установка редуктора давления с резьбовым соединением
	шт.
	

	102
	Установка фильтра грубой очистки (грязевики) с фланцевым соединением на системе водоснабжения d 50-100
	шт.
	

	103
	Установка фильтра с резьбовым соединенинем d 15-40
	шт.
	

	104
	Установка фильтра тонкой очистки (картриджи)
	шт.
	

	105
	Установка полотенцесушителей без подготовки
	шт.
	

	106
	Установка проходных вентилей, кранов или обратных клапанов
	шт.
	

	107
	Установка радиаторов любых типов
	шт.
	

	108
	Установка терморегуляторов на системах водо-теплоснабжения
	шт.
	

	109
	Установка счетчика - индивидуального механического прибора учета ХВС и ГВС на готовую подводку
	шт.
	

	110
	Установка счетчика - индивидуального механического прибора учета ХВС и ГВС без подготовки
	шт.
	

	111
	Установка расходомера (ГВС или ХВС) d 25-50
	шт.
	

	112
	Установка расходомера (ГВС или ХВС) d 80-100
	шт.
	

	113
	Установка заглушки на трубопроводе
	шт.
	

	114
	Установка манометров / термометров на трубопроводе
	шт.
	

	115
	Устройство воздушного разрыва в системе слива сантехприборов 
	шт.
	

	116
	Уплотнение сгонов
	шт.
	

	117
	Ликвидация воздушных пробок в стояке
	шт.
	

	118
	Ликвидация воздушных пробок в радиаторе
	шт.
	

	119
	Нарезка резьбы в трубе 25 мм
	шт.
	

	120
	Нарезка резьбы в трубе 50 мм
	шт.
	

	121
	Герметизация швов (герметик, силикон, монтажная пена)
	шт.
	

	СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

	122
	Транспортировка электро-газосварочного оборудования с баллонами
	услуга
	

	123
	Стык не поворотный от 1¼ до 2 дюймов
	шт.
	

	124
	Стык не поворотный свыше 2 дюймов
	шт.
	

	125
	Стык операционный до 1 дюйма
	шт.
	

	126
	Стык операционный от 1¼ до 2 дюймов
	шт.
	

	127
	Стык операционный свыше 2 дюймов
	шт.
	

	128
	Стык поворотный до 1 дюйма
	шт.
	

	129
	Стык поворотный от 1¼ до 2 дюймов
	шт.
	

	130
	Стык поворотный свыше 2 дюймов
	шт.
	

	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	131
	Диагностика работы электромеханических приборов
	услуга
	

	132
	Диагностика состояния электрообеспечения объекта
	услуга
	

	133
	Замена выключателей / розеток
	шт.
	

	134
	Замена УЗО (устройство защитного отключения)
	шт.
	

	135
	Замена автоматов на ток 10-40 Ам
	шт.
	

	136
	Замена магнитных пускателей
	шт.
	

	137
	Замена светильников с лампами накаливания
	шт.
	

	138
	Замена светильника с бактерицидными лампами
	шт.
	

	139
	Замена ламп накаливания
	шт.
	

	140
	Замена патронов под лампы накаливания
	шт.
	

	141
	Замена светильников с люминесцентными лампами
	шт.
	

	142
	Замена люминесцентных ламп
	шт.
	

	143
	Замена стартера
	шт.
	

	144
	Замена ламп ДРЛ (уличное освещение)
	шт.
	

	145
	Замена плафона под светильники разных типов
	шт.
	

	146
	Замена светодиодных и галогенных светильников уличного освещения
	шт.
	

	147
	Замена светильника аварийного освещения
	шт.
	

	148
	Замена дросселя на электропускатель типа «Баласт»
	шт.
	

	149
	Замена счетчика учета электроэнергии
	шт.
	

	150
	Замена трансформаторов тока в щите
	шт.
	

	151
	Замена электромеханических приборов пищеблока
	шт.
	

	152
	Замена сушилки для рук
	шт.
	

	153
	Замена контакных групп и предохранителей в щитках
	шт.
	

	154
	Снятие и установка плафона светильников разного типа (при комплексной влажной уборке)
	шт.
	

	155
	Ремонт розеток / выключателей
	шт.
	

	156
	Ремонт светильника с лампой накаливания
	шт.
	

	157
	Ремонт светильника с бактерицидными лампами
	шт.
	

	158
	Ремонт светильника люминесцентного (снятие и установка)
	шт.
	

	159
	Ремонт магнитных пускателей
	шт.
	

	160
	Ремонт групповых щитков с заменой автоматов
	шт.
	

	161
	Ремонт предохранительного силового шкафа
	шт.
	

	162
	Ремонт электромеханического оборудования
	шт.
	

	163
	Ремонт морозильно-холодильного оборудования
	шт.
	

	164
	Ревизия групповых щитков без ремонта автоматов
	шт.
	

	165
	Ревизия устройства заземления объекта
	услуга
	

	166
	Крепление короба пластмассового шириной от 25 мм до 100 мм
	м
	

	167
	Крепление трубы винил-пластовой по установленным конструкциям d до 32 мм
	м
	

	168
	Крепление трубы ПВХ по основанию пола d до 32 мм
	м
	

	169
	Прокладка провода двух-трехжильных в кабель канал или гофру
	м
	

	170
	Планово-профилактические работы распределительных щитков  и электрощитовых (затягивание, замена, зачистка контактных групп и предохранителей)
	услуга
	

	171
	Установка магнитного пускателя
	шт.
	

	172
	Установка УЗО (устройство защитного отключения)
	шт.
	

	173
	Установка автоматов на ток 10 – 40 Ам на стену
	шт.
	

	174
	Установка автоматов на ток 10 – 40 Ам в щитке на din-рейку
	шт.
	

	175
	Установка выключателя одно-двухклавишного, внутреннего типа
	шт.
	

	176
	Установка выключателя одно-двухклавишного, накладного типа
	шт.
	

	177
	Установка розетки двух-трехполюсной
	шт.
	

	178
	Установка светильника с лампой накаливания с подключением
	шт.
	

	179
	Установка светильника светодиодного для внутреннего освещения с подключением
	шт.
	

	180
	Установка светильника люминесцентного с 2-мя лампами с подключением
	шт.
	

	181
	Установка светильника люминесцентного в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесах, до 4-х ламп с подключением
	шт.
	

	182
	Установка ДРЛ-светильника / прожектора светодиодного или галогенного на фасаде здания или крыши с подключением
	шт.
	

	183
	Установка светильника местного освещения на кронштейнах с подключением
	шт.
	

	184
	Установка светильника аварийного освещения с подключением
	шт.
	

	185
	Установка люстры на потолке с подключением
	шт.
	

	186
	Установка электромеханического оборудования пищеблока с подключением к электросети
	шт.
	

	187
	Установка сушилки для рук с подключением к электросети
	шт.
	

	188
	Установка счетчика учета электроэнергии без подготовки
	шт.
	

	189
	Установка трансформаторов тока в щите
	шт.
	

	190
	Устройство заземления электроприбора 
	шт.
	

	191
	Устройство контура заземления (уличные работы)
	услуга
	

	192
	Утилизация люминесцентных ламп
	шт.
	

	193
	Электромонтажные работы (высотные) внутри помещений
	час
	

	194
	Электромонтажные работы (высотные) на улице с применением сборных лесов или туры
	час
	

	ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТ

	195
	Ремонт дверных приборов (замки, шпингалеты)
	шт.
	

	196
	Ремонт доводчиков дверных (регулировка, перепаковка)
	шт.
	

	197
	Ремонт малых форм игровых площадок (уличные работы)
	шт.
	

	198
	Ремонт мебели (стулья, столы, парты, шкафы, тумбы, полки и пр.)
	шт.
	

	199
	Замена дверных приборов (шпингалеты)
	шт.
	

	200
	Замена дверных приборов (врезные замки)
	шт.
	

	201
	Замена дверных приборов (накладные замки)
	шт.
	

	202
	Замена дверных приборов (задвижки)
	шт.
	

	203
	Замена дверных приборов (доводчики)
	шт.
	

	204
	Замена петель дверных и на окнах
	шт.
	

	205
	Замена стекол толщиной 4–6 мм в дверных переплетах до 1 кв.м
	кв/м.
	

	206
	Замена стекол толщиной 4–6 мм в дверных переплетах до 0,5 
	кв/м.
	

	207
	Замена стекол толщиной 4–6 мм в дверных переплетах до 0,25 
	кв/м.
	

	208
	Замена оконных ручек
	шт.
	

	209
	Замена замка в почтовом ящике
	шт.
	

	210
	Замена дверного глазка
	шт.
	

	211
	Замена штор на окнах
	услуга
	

	212
	Замена штор и занавесов на сцене 
	услуга
	

	213
	Установка дверного замка
	шт.
	

	214
	Установка петель для навесного замка
	шт.
	

	215
	Установка доводчика дверного
	шт.
	

	216
	Установка пружины на дверь
	шт.
	

	217
	Установка замка в почтовый ящик
	шт.
	

	218
	Установка дверного глазка
	шт.
	

	219
	Установка навесных полок
	шт.
	

	220
	Установка карнизов / рольставни / жалюзи
	шт.
	

	221
	Покрасочные работы и заделка трещин цементным раствором
	кв/м.
	

	222
	Прочистка вентиляционной системы
	м.
	

	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	223
	Демонтаж биде / унитаза / раковины / мойки
	шт.
	

	224
	Демонтаж ванны
	шт.
	

	225
	Демонтаж коллектора распределительного
	шт.
	

	226
	Демонтаж крана шарового
	шт.
	

	227
	Демонтаж радиатора / водонагревателя
	шт.
	

	228
	Демонтаж редуктора давления / фильтра / водосчетчика
	шт.
	

	229
	Демонтаж смесителя
	шт.
	

	230
	Демонтаж полотенцесушителя
	шт. 
	

	231
	Демонтаж душевой кабины
	шт. 
	

	232
	Демонтаж поддона душевого
	шт.
	

	233
	Демонтаж коробов вентиляционных
	шт.
	

	234
	Демонтаж дверного блока
	шт.
	

	235
	Демонтаж ламината
	кв/м.
	

	236
	Демонтаж посудомоечной машины
	шт.
	

	237
	Демонтаж электромеханического оборудования пищеблока
	шт.
	

	238
	Демонтаж машины стиральной
	шт.
	

	239
	Демонтаж розетки/выключателя
	шт.
	

	240
	Демонтаж светильника с люминесцентными лампами
	шт.
	

	241
	Демонтаж светильника с лампой накаливания
	шт.
	

	242
	Демонтаж щита распределительного с автоматами
	шт.
	

	243
	Демонтаж насосного оборудования в системе отопления, водоснабжения и вентиляции
	шт.
	

	244
	Демонтаж перегородок из кирпича / шлакоблока
	кв/м.
	

	245
	Демонтаж перегородок из пеноблоков / гипсоблоков
	кв/м.
	

	246
	Демонтаж плитки напольной без сохранения
	кв/м.
	

	247
	Демонтаж плитки настенной керамической
	кв/м.
	

	248
	Демонтаж подиума высотой до 15 см.
	кв/м.
	

	249
	Демонтаж пола деревянного
	кв/м.
	

	250
	Демонтаж стяжки цементной на полу (до 10 см.)
	кв/м.
	

	251
	Демонтаж фартука под ванной
	шт.
	

	252
	Демонтаж и зачистка швов герметизационных
	м.
	

	253
	Демонтаж штукатурки 
	кв/м.
	

	254
	Демонтаж шкафов встроенных деревянных и антресолей
	шт.
	

	ПРОЧИЕ УСЛУГИ
	 

	255
	Сантехнические работы
	чел./ч.
	

	256
	Электромонтажные работы
	чел./ч.
	

	257
	Плотницкие работы
	чел./ч.
	

	258
	Малярные работы
	чел./ч.
	

	259
	Выезд специалиста в выходные и праздничные дни (не аварийная ситуация)
	услуга
	

	260
	КИПиА (технические работы и ревизия контрольно-измерительных приборов и аппаратуры)
	услуга
	

	261
	Обслуживание теплосчетчиков (контроль и снятие архивных показаний программным обеспечением)
	прибор/мес.
	

	262
	Поверочные мероприятия по приборам учета воды, тепла  и электроэнергии (демонтаж/монтаж прибора, транспортировка в техслужбу производителя прибора) - без учета затрат на ремонт
	прибор
	

	263
	Промывка трубопровода системы теплоснабжения до 100 мм с применением компрессора
	м.
	

	264
	Гидравлические испытания трубопровода до 100 мм
	услуга
	

	265
	Мероприятия по запуску системы теплоснабжения в отопительный сезон 
	услуга
	

	266
	Теплоизоляция трубопровода
	м.
	

	267
	Очистка кровли крыш от наледи и снега
	м.
	

	268
	Механизированная уборка снега(вывоз снега, уборка погрузчиком)
	1 машина
	

	269
	Услуги трактора
	ч.
	

	270
	Погрузо-разгрузочный работы
	1 чел./ч.
	

	271
	Работа в выходные и праздничные дни (уборка территории)
	1 чел./д.
	

	272
	Покос травы
	3000 м2
	

	273
	Общестроительные работы
	м2
	

	274
	Обследование, составление дефектного акта и сметного расчета
	услуга
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