
Приложение 5 к Договору № ___ 

от «___» ______________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

1. Наименование Заказчика: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств» городского округа Кашира».

2. Наименование выполняемых работ: услуги по техническому обслуживанию  и ремонту внутренних и наружных систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электрооборудования, электропроводки для нужд МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира» в 2020 году.
3. Начальная цена договора: 104 472 (сто четыре тысячи четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек.
3. Срок оказания услуг: С 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
4. Место оказания услуги: 
4.1. МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира»:

- Российская Федерация, Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Советская, д. 15;

- Российская Федерация, Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Металлистов, д. 8;

- Российская Федерация, Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Советская, д. 20.

4.2. Общая площадь помещений МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира» составляет 1443,7 м2.
4.3. Считать началом внутренних систем отопления, горячего и холодного водоснабжения место ввода в здание от первого установленного запорного устройства на данной системе. Внутренняя канализация заканчивается выпуском в первом канализационном колодце от наружной стены здания.

Заказчик предоставляет Исполнителю схему инженерных сетей.

5. Перечень выполняемых работ:
	№

п/п
	Наименование видов работ
	Требования к выполняемым работам

	1. 
	Обслуживание внутреннего горячего и холодного водоснабжения
	· Визуальный осмотр внутренних сетей горячего и холодного водоснабжения; 

· Проверка работоспособности пожарных кранов, пожарных гидрантов;

· Обход, проверка на работоспособность вентилей, клапанов, задвижек и смесителей;

· Ревизия сантехнической арматуры; 

· Ревизия запорной арматуры;

· Замена сгонов, муфт, сифонов, поплавка, клапана, кран-букс (материал Исполнителя);

· Замена запорной арматуры, поплавка, клапана, бачка унитаза, умывальников, моек, унитазов (материал Заказчика);

· Замена болтов и прокладок во фланцевых соединениях; 

· Устранение мелких неисправностей (подварка или подчеканка отдельных стыков для устранения не плотностей с установкой муфт хомутов, бандажей, устранение утечек  во флянцевых и резьбовых соединениях, набивка сальников и замена отдельных частей запорной арматуры);

· Замена участков труб длиной до 1 м;

· Зачистка и покраска мест образования ржавчины; 

· Гидравлическое испытание трубопроводов;

· Отключение на весенне-летний период и подготовка к работе в осенне-зимний период.

	2. 
	Обслуживание внутренней канализации
	· Осмотр при котором выявляются: состояние трубопроводов, сантехнических приборов (раковин, унитазов);

· Устранение мелких неисправностей (устранение засоров трубопроводов, исправление нарушений герметичности стыков трубопроводов, частичная замена участков трубопроводов длиной до 1 м.п., раструбов, сифонов, соединительных муфт);

· Уплотнение стыков;

· Регулировка смывных бачков;

· Замена запорной арматуры диаметром до 50 мм;

· Прочистка сифонов;

· Проверка исправности канализационных вытяжек; 

· Смена отдельных сифонов, ревизий.

	3. 
	Обслуживание внутреннего отопления
	· Регулировка теплового режима учреждения; 

· Приведение в исправное техническое состояние тепловых сетей, тепловых пунктов и системы теплопотребления перед началом отопительного сезона; 

· Устранение незначительных неисправностей в системе отопления и горячего водоснабжения; 

· Замена радиаторных пробок, ниппелей, смена прокладок в запорной арматуре, запорной арматуры диаметром до 20 мм;

· Промывка радиаторов, участков трубы длинной до 1,5 м.п.

· Замена участков труб  длиной до 1 м.п.;

· Регулировка трехходовых кранов;

· Набивка сальников; 

· Устранение мелких повреждений (свищей) внутренних  систем; 

· Устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

· Ревизия запорной арматуры или замена.

· Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; 

· Очистка от накипи запорной арматуры; 

· Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках; 

· Предоставление ежемесячных отчетов о выполнении работ и состоянии системы.

	4. 
	Обслуживание электрооборудования
	· Определение технического состояния электроустановок;
· Очистка от пыли и грязи электроустановок, Проверка состояния вводных кабелей и рубильников;
· Контроль контактных соединений;
· Проверка целостности плавких вставок;
· Проверка состояния дугогасительной части рубильников и предохранителей;
· Проверка главной заземляющей шины;
· Проверка температуры нагрева кабелей и осмотр пластиковой изоляции кабелей;
· Определение технического состояния поэтажных щитов.

	5. 
	Проведение планового осмотра 
	Не реже 1-го раза в месяц. 

	6. 
	Проведение планово-предупредительного ремонта
	По заявке Заказчика. 

Время реагирования Исполнителя (прибытие бригады к месту назначения Заказчика для проведения работ) по заявленному Заказчиком адресу  - в течение 10 (десяти) минут с момента отправления такой Заявки по телефону или в электронном виде по эл. почте ______________ .

	7. 
	Выполнение аварийно-восстановительных работ (аварийный ремонт) внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, освещения
	По заявке Заказчика. 

Время реагирования Исполнителя (прибытие бригады к месту назначения Заказчика для проведения работ) по заявленному Заказчиком адресу  - в течение 10 (десяти) минут с момента отправления такой Заявки по телефону или в электронном виде по эл. почте ______________ .


6. Требование к Исполнителю:

- Наличие в штате квалифицированных специалистов;

- Наличие укомплектованной материально-технической базы, необходимой для проведения работ, согласно п. 5 настоящего технического задания.
7.  Общие требования к выполнению работ: 

- Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с п. 5 (перечень выполняемых работ) настоящего технического задания своими силами и за свой счет, включая все необходимое для этих работ оборудование и материалы;
- Исполнитель обязан производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы;
- Исполнитель обязан проводить проверку, обследование инженерных систем не реже одного раза в месяц и сообщать Заказчику о фактическом состоянии работоспособности внутренних систем;
- Исполнитель обязан производить планово-предупредительный ремонт инженерных систем здания своими силами и за свой счет:

- по заявкам Заказчика,
- ежемесячно в соответствии с п. 7 настоящего технического задания;
- Исполнитель обязан обеспечить содержание и уборку места проведения работ.
8. В состав планово-предупредительного ремонта входит:
	№ п/п
	Наименование работ
	Срок исполнения

	1.
	Ремонт запорной арматуры и ее замена, уплотнений запорной арматуры, фланцевых соединений, замена отдельных вентилей, муфт, стоков, манжет, сальников, резиновых уплотнений
	по заявке Заказчика 

	2.
	Замена пришедших в негодность, снятие старых и установка новых, ремонт оборудования (унитазов, сливных бочков, крышек сливных бочков (по возможности), раковин, умывальников, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, шаровых кранов и др.) и сетей холодного, горячего водоснабжения и канализации в  здании, сетей наружной канализации и колодцев 
	по заявке Заказчика

	3.
	Восстановление, замена, перенос, прокладка новых участков трубопроводов на сварке и резьбовых соединениях (до 35 метров)
	по заявке Заказчика

	4.
	Проведение профилактических работ по восстановлению сетей наружной канализации  
	по заявке Заказчика

	5.
	Очистка канализационных колодцев
	ежемесячно

	6.
	Промывка и вывоз осадка жировых колодцев   
	по заявке Заказчика, но не более двух раз в год по каждому зданию 

	7.
	Промывка сетей наружной канализации
	по заявке Заказчика

	8.
	Устранение замечаний по заявкам, устранение неисправностей в инженерных систем холодного, горячего водоснабжения и канализации в  здании, сетей наружной канализации и колодцев
	ежемесячно

	9.
	Выполнение отдельных поручений заказчика связанных с обслуживанием и ремонтом инженерных систем холодного, горячего водоснабжения и канализации в  здании, сетей наружной канализации и колодцев, (ремонтом, установкой, переустановкой, наладка) 
	по заявке Заказчика о заявкам

	10.
	Ремонт, замена, снятие старых, промывка и установка новых приборов отопления

	по заявке Заказчика

	11.
	Замена и установка шаровых кранов
	по заявке Заказчика

	12.
	Устранение замечаний по заявкам, устранение неисправностей в системе центрального отопления
	по заявке Заказчика

	13.
	Восстановление, замена, перенос, прокладка новых участков трубопроводов на сварке и резьбовых соединениях (до 35 метров) 
	по заявке Заказчика

	14.
	Гидравлическое испытание и промывка системы, промывка отопительных приборов (по стояку) и в целом систем отопления, регулировка и наладка отопления
	по заявке Заказчика

	15.
	Устранение течей в трубопроводах, ремонт уплотнений      соединения, утепления, укрепление трубопроводов, мелкий ремонт теплоизоляции
	по заявке Заказчика

	16.
	Выполнение отдельных поручений заказчика связанных с обслуживанием и ремонтом системе центрального отопления
	по заявке Заказчика

	17.
	Планово-Предупредительный ремонт оборудования коммерческих узлов учета тепловой энергии: замена прокладок, замена крепежа, чистка расходомеров в случае выявления некорректных показаний, замена неисправных элементов узла: запорной арматуры, тройников, патрубков обвязки счетчиков, и др.
	по заявке Заказчика


9. В состав аварийного ремонта входят услуги, не предусмотренные в данном техническом задании, необходимость в которых вызвана аварийной ситуацией. 
Данные услуги выполняются немедленно по получению заявки (круглосуточно): 

- время реагирования за заявку в течение 10 (десяти) минут с момента отправления такой Заявки по телефону или в электронном виде по эл. почте ______________, 
- срок выполнения работ по устранению аварии - не более 1 (одного) календарного дня с момента получения заявки

и включают в себя ликвидацию аварий и неисправностей внутренних и наружных инженерных систем холодного, горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения и канализации.
10. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: технология и методы производства работ - в соответствии с действующими нормами. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится уборка мусора, материалов. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ согласно СНиПам, а также требования к качеству материалов согласно ГОСТам. 

Использование при проведении работ материалов (комплектующих и т. д.) бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении недопустимо.

11. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Соответствие оказываемых услуг обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации:

- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и др..

Все работы на инженерно-коммуникационных системах проводятся в соответствии с нормами и правилами ППБ, НПБ, СанПиН, Ростехнадзора и правилами охраны труда.

 12. Порядок сдачи и приемки результатов работ: В течение 2 (двух) рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных Договором, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации и Акт сдачи-приемки работ, подписанный Исполнительом, в 2 (двух) экземплярах.
13. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Гарантии качества распространяются на все оборудование, материалы и выполненные работы Исполнительом на срок не менее 6 месяцев.
14.  Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: Исполнитель обязан руководствоваться требованиям и правилам – СНиП, ГОСТов, требований Госпожнадзора и правил по технике безопасности, действующих на территории Российской Федерации, а также указаниями Заказчика.
	ЗАКАЗЧИК:
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Директор МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира»

_____________________  Епихина О.Г.


	
	_____________________ _________


