Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение технического обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС), системы порошкового пожаротушения (АУПТ), систем оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре (СОУЭ), RS200, объектовых станций (ОС) исп. 2-470 (МВК-RS, МУ-01) предназначенных для работы в составе радиосистемы передачи извещений (РСПИ) Стрелец Мониторинг на пульт в диспетчерскую ПСЧ-45в зданиях Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральной медико-санитарной части № 21 Федерального медико-биологического агентства»  (ФГБУЗ ЦМСЧ №21 ФМБА России)

1. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 

Оказание услуг осуществляется по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, д. 3, ул. Карла Маркса д.39

Срок оказания услуг: с 01 апреля 2025г  по 31 марта 2026 г
2. Описание оказываемых услуг: 

Плановое техническое обслуживание должно включать виды работ с обязательной регистрацией проведенных работ в эксплуатационном журнале:
-осуществление плановых регламентных работ с периодичностью 1 раз в месяц, необходимых для содержания установок в исправном рабочем состоянии;

-устранение неисправностей по вызову Заказчика; 

-оказание технической помощи Заказчику в вопросах эксплуатации установок (проведение инструктажа, составление инструкции по эксплуатации установок);

- Проверка работоспособности ОС исп. 2-470 (МВК-RS, МУ-01) (ежедневно), через ПО Центра технического мониторинга (ЦТМ) согласно ГОСТ Р 56935-2016 от 01.01.17.
- Обновление программного обеспечения для ОС исп. 2-470 (МВК-RS, МУ-01), в частности, при переходе на последующие версии операционной системы в соответствии с требованиями и регламентами предприятия-производителя (при необходимости)
- Контроль работоспособности источника вторичного электропитания резервированного, аккумуляторной батареи (ежемесячно)

- Устранение возникших технических неисправностей в оборудовании, выявленных в период проведения планового обслуживания (в течение 8 часов с момента обнаружения)

- Ремонтно-восстановительные работы ОС исп. 2-470 (МВК-RS, МУ-01) абонентского комплекта РСПИ «Стрелец-Мониторинг» (при возникновении неисправности)
Внеплановое эксплуатационно-техническое обслуживание на основании заявки абонента:
- Ремонт, замену узлов и деталей ОС исп. 2-470 (МВК-RS, МУ-01) (при возникновении неисправности)

- Оперативный ремонт модема ОС исп. 2-470 (МВК-RS, МУ-01), путем переключения на резервный в течение 12 часов с момента обнаружения неисправности (при возникновении неисправности)
- Замену ОС исп. 2-470 (МВК-RS, МУ-01) в течение 8 часов с момента обнаружения поломки, в случае ее полного отказа и невозможности оперативного ремонта (при возникновении неисправности) за счет Исполнителя на подменную станцию на период гарантийного ремонта вышедшей из строя ОС.

- оборудование для ремонта и замены неисправного производится за счет Заказчика на основании дефектной ведомости подписанной обоими сторонами.
      3. Техническое обслуживание должно включать:

Проведение плановых и неплановых работ по техническому обслуживанию:

- Проведение плановых (не реже одного раза в месяц) регламентных работ с проверкой работоспособности установок пожарной автоматики для радиоканального мониторинга, с обязательной регистрацией проведенных работ в журнале. 

Регламентные работы:

а) визуальный осмотр компонентов комплекса пожарной автоматики и радиоканального мониторинга системы RS200на посту охраны;

б) очистка и протирка клавиатур, извещателей;

в) контроль рабочих напряжений;

г) контроль работоспособности системы установок пожарной автоматики и системы пожаротушения;

д) контроль работоспособности системы передачи данных системы RS200 (дублирующий канал);

е) уточнение данных о пользователях;

ж) инструктаж пользователей;

з) проверка работоспособности при питании от сети и резервного источника, при отключении сетевого питания;

и) мониторинг радиопередающего модема (контроль прохождения радиосигналов) круглосуточно.

Проведение внеплановых работ через ПО ЦТМ

- устранение неисправностей проводится при поступлении заявки, ложного срабатывания средств охраны или не взятии объекта под охрану;

- Замена неработоспособных приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других компонентов на исправные однотипные или функционально эквивалентные заменяемым;

- Принятие мер и выдачу рекомендации по устранению причин «ложных» срабатываний;

- Изменение программы функционирования комплекса пожарной автоматики для системы RS200 радиоканального мониторинга по просьбе Заказчика;

      4. Требования к оказанию услуг:

· Осуществление технического надзора за правильным содержанием, организацией и эксплуатацией установок систем АУПС, СОУЭ, АУПТ, и радиоканального мониторинга. ОС исп. 2-470 (МВК-RS, МУ-01), RS200 (дублирующий канал) 
· Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания систем в исправном, рабочем состоянии (не менее одного раза в месяц).

· Устранение неисправностей по вызову «Заказчика» в течение 8 часов.

· При возникновении непредвиденных ситуаций, вызвавших отказ в работе обслуживаемых систем специалист Исполнителя обязан прибыть на объект Заказчика для устранения внештатной, аварийной ситуации не позднее 20 минут после вызова. Исполнитель обязан обеспечить круглосуточный, включая выходные и праздничные дни прием заявок и выезд специалистов с целью оказания услуг, являющихся предметом Договора.

· Проведение инструктажа, составление инструкции по эксплуатации систем.

· Подтверждение прохождения сигнала пожарной тревоги на пульт приема извещений (РСПИ) Стрелец Мониторинг в диспетчерскую ПСЧ-45 ФГКУ «37 ОФПС по Московской области» (подтверждается отчетом о прохождении сигнала на пульт ПСЧ №45) по адресу г. Электросталь, ул. Красная, д. 52  

· Осуществление мониторинга работоспособности установок пожарной автоматики на объекте «Заказчика» круглосуточно через ПО ЦТМ.

В соответствии с РД 25.964-90 проведение обслуживания систем АУПС, СОУЭ, АУПТ, ОС исп. 2-470 (МВК-RS, МУ-01), RS200 (дублирующий канал) включает следующие работы:

- регламентное техническое обслуживание радиопередающих приборов (внешний осмотр, чистка, проверка работоспособности при питании от сети и резервного источника, при отключении сетевого питания);

- Ведение следующей документации:

а) регламент работ;

б) план-график ТО;

в) журнал учета работ по ТО установок;

г) журнал учета неисправностей установки;

д) инструкции дежурного персонала.

Регламентные работы и техническое обслуживание не включают следующие виды работ:

а) капитальный и текущий ремонт систем, закупку приборов и материалов для систем;

б) устранение дефектов и неисправностей, появившихся вследствие:

- внесения изменений в состав или его ремонта, проведенных лицами, не являющимися представителями «Исполнителя»;

- аварий на объекте или небрежных действий «Заказчика»;

- нарушения условий эксплуатации оборудования;

в) устранение неисправностей сетей электропитания

     5. Условия оказания услуг:

1. Для комплекса пожарной автоматики систем АУПС, СОУЭ, АУПТ, ОС исп. 2-470 (МВК-RS, МУ-01), RS200 (дублирующий канал), если в технической документации на оборудование не указано иное, устанавливается срок службы не менее 1-го года со дня начала эксплуатации.

2. Обеспечение круглосуточного приема заявок на устранение неисправностей комплекса систем АУПС, СОУЭ, АУПТ, ОС исп. 2-470 (МВК-RS, МУ-01), RS200 (дублирующий канал).

3. Устранение неисправностей комплекса систем АУПС, СОУЭ, АУПТ, ОС исп. 2-470 (МВК-RS, МУ-01), RS200 (дублирующий канал) в течение 8-х часов после получения заявки, с последующей проверкой работоспособности и сдачей выполненной работы Заказчику, с записью в журнале по техническому обслуживанию.

4.При возникновении непредвиденных ситуаций, вызвавших отказ в работе обслуживаемых систем специалист Исполнителя обязан прибыть на объект Заказчика для устранения внештатной, аварийной ситуации не позднее 20 минут после вызова. Исполнитель обязан обеспечить круглосуточный, включая выходные и праздничные дни прием заявок и выезд специалистов с целью оказания услуг, являющихся предметом Договора.

     6. Требования к качеству оказываемых услуг:

Весь комплекс оказываемых услуг должен быть выполнен в соответствии с действующим законодательством РФ.

Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми не бывшими в употреблении. Качество применяемых материалов и оборудования при оказании услуг должны соответствовать ГОСТу или ТУ, иметь сертификаты соответствия. 

При подписании акта выполненных работ, осуществляется совместная проверка представителями «Заказчика» и «Исполнителя» работоспособности систем АУПС, СОУЭ, АУПТ, ОС исп. 2-470 (МВК-RS, МУ-01), RS200 (дублирующий канал), качество работ по обслуживанию (отсутствие внешних повреждений приборов, проверка крепления приборов, чистота приборов, отсутствие провисших участков шлейфа, наличие крышек распределительных коробок и т.д.).

    7. Гарантийный срок: на материалы и оборудование – в пределах гарантийного срока, установленного производителями данных материалов и оборудования, в случае если в документах производителя гарантийный срок не установлен, то он должен составлять не менее 1-года, срок гарантии должен исчисляться с момента установки материалов и оборудования исполнителем.
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:

Техническое обслуживание объектовых станций

(ОС) исп. 2-470 (МВК-RS, МУ-01) в помещениях зданий

	№ п/п
	Наименование

объекта
	Адрес объекта

	1
	2
	3

	1
	Хирургический корпус
	г. Электросталь, ул. Комсомольская, д. 3, корпус 1

	2
	Главный корпус
	г. Электросталь, ул. Комсомольская, д. 3, корпус 4

	3
	Детская поликлиника
	г. Электросталь, ул. Комсомольская, д. 1

	4
	Инфекционный корпус
	г. Электросталь, ул. Комсомольская, д. 3, корпус 14

	5
	Детская инфекционная больница
	г. Электросталь, ул. Комсомольская, д. 3, корпус 6

	6
	Городская поликлиника
	г. Электросталь, ул. Комсомольская, д. 3, корпус 13

	7
	Стоматологическая поликлиника
	ул. Карла-Маркса, д. 39


Регламент технического обслуживания оборудования

(ОС) исп. 2-470 (МВК-RS, МУ-01)

	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Периодичность выполнения мероприятий
	Кол-во проведения работ

	1.
	

	1.1.
	Проверка работоспособности объектового РСПИ оконечного устройства «Стрелец-Мониторинг»
	ежедневно
	30

	1.2.
	Обновление программного обеспечения для РСПИ, в частности, при переходе на последующие версии операционной системы в соответствии с требованиями и регламентами предприятия-производителя
	при необходимости
	

	1.2.
	Контроль работоспособности источника вторичного электропитания резервированного, аккумуляторной батареи
	ежемесячно
	1

	1.3
	Устранение возникших технических неисправностей в оборудовании, выявленных в период проведения планового обслуживания.
	в течение 24 часов с момента обнаружения
	

	2.
	Ремонтно-восстановительные работы РСПИ абонентского комплекта «Стрелец-Мониторинг»
	при возникновении неисправности
	

	3.
	Внеплановое эксплуатационно-техническое обслуживание на основании заявки абонента

	3.1.
	Ремонт, замену узлов и деталей РСПИ
	при возникновении неисправности
	

	3.2.
	Оперативный ремонт модема ОБЪЕКТОВОЙ станции, путем переключения на резервный в течение 8 часов с момента обнаружения неисправности
	при возникновении неисправности
	

	3.3.
	Замену ОБЪЕКТОВОЙ станции в течение 8 часов с момента обнаружения поломки, в случае ее полного отказа и невозможности оперативного ремонта
	при возникновении неисправности
	


Наименование и количество оборудования автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС), системы порошкового пожаротушения (АУПТ), систем оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре (СОУЭ), RS200, объектовых станций (ОС) исп. 2-470 (МВК-RS, МУ-01)

	№

п/п
	Наименование объекта
	Состав АУПС, СОУЭ
	Кол-во

	1.
	Стоматологическая поликлиника 

(2 этажа с подвалом), количество шлейфов – 5 шт, передача сообщений пост охраны, ПСЧ.
	ОС РСПИ

АМ 99                                   

Контур 1600

ИП212-60А                       

ИПР 3СУ                           

БРО «Орфей»                   

Акустические модули

ИП 103-5    

РИП 12(исп.01)

АКБ 7 А/ч

Табло «Выход»
	1,00

1,00

1,00

42,00

5,00

1,00

6,00

14,00

1,00

1,00

9,00

	2.
	 Административный корпус (2 этажа), количество шс – 4, передача сообщений пост охраны, ПСЧ
	 ППК Минитроник -24    

 АМ 99                            

 ИП212-60А                     

 ИП 103-5                          

 ИПР 3СУ                           

 БРО «Голос»                    

 РИП 12(исп.01)   

 Акустические модули
	1,00

2,00

45,00

6,00

6,00

1,00

1,00

10,00

	3.
	Главный корпус (3 этажа) количество шс – 4, передача сообщений пост охраны, ПСЧ
	ОС РСПИ

ППК С2000 М

С 2000 КДЛ                           

 ДИП 34 А                   

 ИПР 513-А                          

 «Соната-М-Д»                 

РИП 12(исп.05)  

«С 2000 СП1»

«С 2000 АР2»

УПКОП

УК-ВК 2

RS 200 T

«CASIL» 17А/ч

Табло «Выход»,«Пожар»
	1,00

1,00

2,00

145,0

9,00

9,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

8,00

1,00

24.0

	4.
	Хирургический корпус (8 этажей) количество шс – 18, передача сообщений пост охраны, ПСЧ  эвакуационное освещение
	ОС РСПИ

ППК С 2000М  

С 2000 4

С 2000 КДЛ

С 2000 СП2

С 2000 АР2

БРО «Рупор»

ИП ДИП 34 А 

ИП 212-70 

ИПР 513-3А

РИП 12 (исп.01)   

Акустические модули 

Оповещатель световой

С 2000 СП1

БРИЗ 

Табло  "Выход" Кристалл 12-ДИН 1

Светильник Луч 12-6/120
	1,0

1,0

4,0

2.0

1,0

16.0

7,0

115.0

87.0

19.0

8.00

28.0

49,0

7.00

7.00

146.0

	5.
	Городская поликлиника (3 этажа) количество шс – 10, передача сообщений пост охраны, ПСЧ
	ОС РСПИ

ППК С 2000 М

С 2000 4         

С 2000 КДЛ

БРО «Набат» 

ИП 212-34А   

ИПР -И                      

РИП 12(исп.01)          

Акустические модули
	1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

119,0

9,0

1,0

15,0

	6.
	Детская поликлиника (3 этажа) количество шс – 20, передача сообщений пост охраны, ПСЧ
	С2000- КДЛ

Сириус

С2000- PGE

С2000-БКИ

УК-ВК исп.12

УК-ВК исп.14

ДИП-34А-03 (ИП 212-34А)

ИПР 513-3АМ

C2000- Ethernet

БРИЗ
ШПС-12 исп.10

РИП-12 исп.54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS)

АКБ 12В, 17А/ч

С2000-СП1 исп.01

МК-2 ДИП-34А и С2000-ИП

РСПИ «Стрелец-Мониторинг»
Рупор-300

Рупор-АР-МР

Рупор-АР-МВ

ОПР-С003.1

ОПР-С006.1

Молния-12 «Выход» 

Молния-12 «Выход налево»

Молния-12 «Выход направо»

П-166Ц БУУ-02

Рупор-300-МК

АКБ-17 12В, 17А/ч
	5,0
1,0
2,0
3,0
3,0
3,0
277,0
19,0
2,0
28,0
3,0
10,0
7,0
3,0
53,0
1,0
3,0
1,0
3,0
142,0
17,0
19,0
2,0
4,0
1,0
11,0
6,0

	7.
	Детская больница (3 этажа) количество шс – 12, передача сообщений пост охраны, ПСЧ
	Сириус+ С2000-КДЛ-С

С2000-БКИ

Рупор 300

С2000-КДЛ

С2000-КПБ

РИП-24 исп.51

РИП-24 исп.11

ОС 470 исп. 2

DT1217

DT1217
ИПР 513-3АМ исп.01

ДИП-34 А-03

КРИСТАЛЛ-24 «ВЫХОД»

ОПС-С 103.1

БРИЗ
Шкаф для установки приборов системы на DIN рейки
	1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
6,0
4,0
8,0
258,0
15,0
109,0
30,0
1,0

	8; 9.
	Инфекционный корпус (2 этажа), количество шлейфов – 7шс, передача сообщений на пост охраны, ПСЧ;
Туберкулёзный корпус (3 этажа), количество шлейфов - линия ДПЛС, передача сообщений на пост охраны.

	Сириус+ С2000-КДЛ-С

С2000-БКИ

Рупор-300

С2000-КДЛ

С2000-КПБ

ШПС-24 исп. 10

РИП-24 исп.51

Стрелец-Мониторинг

DT1217

DT1207
ИПР 513-3АМ исп.01 

ДИП-34 А-03

ДИП-34А-04 

КРИСТАЛЛ-24 «ВЫХОД»

С2000-ИП-03

ОПР-С103.1

ССУ-1

БРИЗ
	1,0
4,0
2,0
5,0
5,0
3,0
2,0
1,0
12,0
6,0
53,0
392,0
80,0
51,0
4,0
150,0
17,0
80,0

	10.
	Пищеблок (2 этажа), количество шлейфов – 15шс, передача сообщений на пост охраны
	ППК Сигнал 20М           

 «RS-200Т»                          

ИП 212-70                   

ИП 105-1D                   

ИПР-И                           

Акустические модули   

РИП 12 (исп. 1)       

 «CASIL» 7А/ч

«CASIL» 17А/ч   

УК-ВК

Табло «Блик С-12»
	1,0

1,0

63,0

12,0

4,0

5,0

1,0

1,0

1,0

2,0

8,0

	11.
	Морг (1 этаж), количество шлейфов – 2шс, передача сообщений на пост охраны
	«RS-200Т»                          АМ 99                             

ИП 212-60А                 

MCP3A-ПРО            

Акустические модули    

ББП 20  

«RS-200TP» 

УК-ВК     

«Блик С-12»            
	1,0

1,0

25,0

3,0

2,0

1,0

1,0

1,0

5,0

	12.
	Складские помещения, расположенные по адресу: М.О. г. Электросталь, ул. Лесная, д.10, (1 этаж), количество шлейфов - 2
	«Гранит-5»

7А/ч 

«ИПР 513-10

ИП 103 5/4

«Иволга» 

«Люкс НБО» 12В
	1.00

2.00

3,0

43.0

2,0

6,0

	13.
	Хозяйственный корпус (1 этаж), количества шлейфов - линия ДПЛС, передача сообщений на пост охраны.
	«С2000 М»

«С2000 БКИ»

«С2000 КДЛ»

«С2000 СП-1»

«RS-200Т»

«С2000 АР2»

 «ББП-20»

7А/ч

«Бриз»

«ДИП 34А»

«ИПР 513-3А»

«ИП 105-1D»

«С2000-ИП»

 «Иволга»

Табло «Люкс НБО»
	1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

8.0

9.0

4.0

28.0

11.0

2.0

18.0

15.0

21.0

	14.
	Склад хранения рентген плёнок, количества шлейфов – 25 шс., передача сообщений на пост охраны.
	RS 200T

«С2000 М»

«Сигнал-20М»

«С2000-КПБ»

«РИП-12»

17А/ч

«С2000-ПТ»

«ИП 212-83СМ»

«ИП 103-5/4»

«ИПР И»

«ИПР 513-3А»

«С2000 СМК»

МПП «Буран-2,5»

«ПКИ-1»

«ВЫХОД»

«Автоматика отключена»

«Порошок уходи»

«Порошок не входи»
	1.0

1.0

2.0

3.0

1.0

3.0

1.0

12.0

16.0

1.0

6.0

6.0

12.0

2.0

6.0

6.0

6.0

6.0

	15.
	Пост охраны
	ПК с программным обеспечением «РИФ-страж»

RS200PN

RS200RD

БРП 12-3/14

Антена АК 433

UPS
	1,0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

	16.
	Бывшая молочная кухня
	«С2000М»

«С2000-КДЛ»

«С2000 СП-1»

«С2000 БКИ» 

РИП 12 (исп.01) 

17А/ч  

RS-200Т

ДИП-34А

С2000-ИП

ИПР 513-3АМ

«Люкс НБО 12В»

«Иволга (ПКИ-1»

УК-ВК исп.02
	1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.0

30.00

3.00

3.00

4.00

3.00

1,00

	17.
	Централизованное стерилизационное отделение, передача сообщений на пост охраны
	RS 200T
ППК С2000М                  
БИ С2000                    
С2000 КДЛ                     

ДИП 34А               

ИПР-513-3А                          

РИП 12 (исп. 1)    
«CASIL» 17А/ч

Табло «Блик С-12»

Табло «Люкс НБО»

Акустические модули
	1,0

1,0

1,0

2,0

53,0

6,0

2,0

2,0

4,0
2,0

8,0


Обязательно наличие лицензии по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Качество работы, услуги должно соответствовать требованиям стандартов, безопасности в соответствии с действующим законодательством. Исполнитель несет ответственность за качество выполненной работы, оказанной услуги.
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